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Seznam uporabljenih kratic
kratica anglesˇko slovensko
ACPI Advanced configuration and power
interface
vmesnik za napredne nastavitve in
napajanje
ACTOR adaptive concurrency throttling
optimization run-time system
optimizacijski sistem za dinamicˇno
omejevanje vzporednosti v cˇasu
izvajanja
CDM The Clean Development Mechanism Mehanizem cˇistega razvoja
CLFR compact linear Fresnel reflector kompaktno linearno Fresnelovo
zrcalo
CSP concentrated solar power koncentrirana soncˇna energija
DCT dynamic concurrency throttling dinamicˇno omejevanje vzporednosti
DVFS dynamic voltage and frequency
scaling
dinamicˇno skaliranje napetosti in
frekvence
ERP energy-reliability product produkt energije in zanesljivosti
IPC instructions per cycle (in section
3.4), interleaved parity check (in
section 3.6.1 )
ukazi na (urin) cikel (v razdelku
3.4), prepleteni paritetno
preverjanje (v razdelku 3.6.1)
IRAW idle read after write preverjanje po vpisu med
neaktivnostjo
LSE latent sector error latentna okvara sektorja
MAID massive array of idle disks masivno polje neaktivnih diskov
MIPS millions of instructions per second miljon ukazov v sekundi
MLET mean latent error time povprecˇni cˇas latentne okvare
MRT mean response time povprecˇni cˇas za odgovor
MTTDL mean time till data loss povprecˇni cˇas do izgube podatkov
KAZALO
PDC popular data congestion zgosˇcˇanje popularnih podatkov
RAID redundant array of inexpensive
disks
polje poceni diskov z
(podatkovno) odvecˇnostjo
SSD solid-state disk trdo-ozˇicˇeni disk
Povzetek
Cilj diplomske naloge je pregledati trenutne zelene informacijske tehnologije in tre-
nutne raziskave na omenjenem podrocˇju. Osredotocˇa se na teme varcˇne uporabe
racˇunalniˇskih sistemov vecˇjih razsezˇnosti. Za zacˇetek poskusˇa podati razlog za
uvedbo varcˇevanja z energijo s temami iz podrocˇja podnebnih sprememb. Nato se
osredotocˇa na energetsko ucˇinkovitost racˇunalniˇskih sistemov vecˇjih razsezˇnosti.
Neuspeh je v dejstvu, da diploma ne bo resˇila problema podnebnih sprememb.
Za boljˇso energetsko ucˇinkovitost zˇe poznamo mehanizme za varcˇevanje z elek-
tricˇno energijo s prenosnih naprav. Ti mehanizmi potrebujejo prilagoditve za upo-
rabo na vecˇjih racˇunalniˇskih sistemih kot so superracˇunalniki in podatkovni centri.
Uspeli smo najti in predstaviti nekaj primerov uporabe mehanizmov varcˇevanja za
racˇunalniˇske sisteme vecˇjih razsezˇnosti.
Kljucˇne besede: emisije, podnebne spremembe, globalno segrevanje, zeleno
racˇunalniˇstvo, okolje, energija, racˇunalniˇski sistem, poraba energije, prilagajanje,
uravnavanje frekvence, uravnavanje napetosti, energetska ucˇinkovitost, varcˇevanje
z energijo, procesor, Linux.

Abstract
The aim of the thesis is to review current green information technologies and cur-
rent research on the mentioned area. It’s focused on themes of efficient usage of
large scale computer systems. At the beginning it tries to give a reason for imple-
mentation of energy savings with themes from area of climate change. Afterwards
it’s focused on energy efficiency of large scale computer systems. The failure is in
fact that this thesis is unable to solve the problem of climate change. For a better
energy efficiency we already know the mechanisms of electrical energy savings from
mobile devices. These mechanisms need an adaptation to be useful for a large scale
computer systems as in supercomputers and data centres. We were successful in
finding and presenting of a few usage examples for saving mechanisms on a large
scale computer systems.
Keywords: emissions, climate change, global warming, green computing, environ-
ment, energy, computer system, energy consumption, adapting, frequency scaling,
voltage scaling, energy efficiency, energy savings, processor, Linux.
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Uvod
1.1 Motivacija
V cˇasu sˇtudija sem naletel na dokumentarni film Neprijetna resnica (An Inconve-
nient Truth). V tistem cˇasu se je problem imenoval “globalno segrevanje”. Pred-
stavili so predvsem posledice, kot so taljenje ledenikov po svetu, bolj ekstremno
vreme in selitve zˇivali in ljudi zaradi viˇsjih temperatur in dviga morske gladine.
Torej predvsem z vidika podnebja. V filmu razlozˇijo, da se svet segreva zaradi
ucˇinka tople grede, za katerega cˇlovek proizvaja velike kolicˇine izpustov toplogre-
dnih plinov z uporabo fosilnih goriv.
Na presenecˇenje znanstvenikov in okoljevarstvenikov je bil problem prezrt. In-
tergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) obstaja zˇe od leta 1988. Na
problem podnebnih sprememb so opozarjali zˇe od leta 1990 v njihovem prvem
porocˇilu [49]. Do danes je bil problem odlagan in vsi ukrepi za zmanjˇsanje upo-
rabe fosilnih goriv so bili premalo ucˇinkoviti, med njimi tudi neuspeli mednarodni
sporazum v mestu Copenhagen leta 2009 [20]. Z leti spoznavamo podnebne spre-
membe in posledice uporabe fosilnih goriv tudi iz drugih podrocˇij.
Kitajci vse bolj spoznavajo fosilna goriva preko vdihavanja finih delcev, manjˇsih
od 2,5 mikrometra - PM2,5 (in manjˇsih), ki nastanejo kot posledica izgorevanja
(vecˇinoma neprecˇiˇscˇenega) oglja in (nizko-kakovostnega) goriva za vozila. Poznamo
jih tudi pod imenom cˇrni ogljik (black carbon). So v smogu, ki se pogosto dviga
nad mesti in prometnejˇsim podezˇeljem. Povzrocˇa pljucˇna obolenja in raka na
1
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pljucˇih. Vse to izvemo iz dokumentarnega filma Pod kupolo (Under The Dome),
katerega ogled je kitajska vlada skusˇala preprecˇiti. Ogled na spletni strani Youtube
je mogocˇ, vendar je dostop iz Kitajske blokiran [8]. Posledice so na zdravju ljudi
in tudi njihova pricˇakovana zˇivljenjska doba se je znizˇala za pet in pol let [13].
Papezˇ Francˇiˇsek in vatikanskimi znanstveniki so opozoril tudi na socialni po-
gled na podnebne spremembe. Predvsem njihov vpliv na pridelavo hrane [17]. In
dolg razvitih drzˇav do revnih dezˇel sveta. Zˇeleli so poudariti, da se prvi s pod-
nebnimi spremembami zˇe spopadajo revni in dodati moralni poziv za akcijo proti
podnebnimi spremembami in razvoj revnejˇsih dezˇel sveta [14].
Kljub vse vecˇ negativnih vplivov in s tem v resnici vecˇji ceni uporabe fosilnih
goriv ni opazen mnozˇicˇen premik procˇ od fosilnih goriv. Problem je bil spolitiziran,
politiki in vplivni ljudje so zanikali njegov obstoj. Nekateri so ga priznavali, vendar
so zanikali cˇlovekov vpliv nanj. Gre za sˇcˇitenje industrije fosilnih goriv kot se je
zˇe zgodilo v preteklosti s cigaretami. Vecˇ o tem lahko izveste iz knjige Prodajalci
dvoma (Merchants of Doubt) ali enako naslovljenega dokumentarnega filma.
Ogled dokumentarnega filma iz leta 2009 Nasˇ dom (Home) pojasni, da so
mnogi problemi, med njimi tudi podnebne spremembe povezane med seboj in
z nasˇim nacˇinom zˇivljenja. Sˇe bolj zanimiv je film Opravite racˇunanje (Do the
Math), ki nam pove da, cˇe zˇelimo svet leta 2100 segret za povprecˇno globalno
letno temperaturo 2°C, smemo spustiti v zrak 565 milijard ton CO2 (iz leta 2012,
podatek je zˇe strozˇji). Rezerva industrije fosilnih goriv v tistem cˇasu je ocenjena na
2795 milijard ton CO2. Cˇe torej izcˇrpamo in uporabimo vso to zalogo nas cˇaka leta
2100 svet, ki bo od 4°C do 6°C toplejˇsi (povprecˇno globalno, lokalne temperature so
tezˇje dolocˇljive). Mnogi se bojijo, da bodo klimatske spremembe postale nevarne,
med drugim tudi sposobne napajati same sebe. To je tudi najhujˇsi mozˇni scenarij.
Priznati moram osebni interes za to podrocˇje. Zacˇel sem brez znanja o va-
rcˇevanju z energijo na racˇunalniˇskih sistemih. V tej diplomski nalogi bom po-
skusil identificirati mehanizme, ki racˇunalniˇskim sistemom omogocˇajo varcˇevanje
s potrosˇnjo elektricˇne energije. Omenili bomo tudi uporabo obnovljivih virov, ki
zmanjˇsajo nasˇe breme na okolje.
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1.2 Ogljicˇni odtis
Ogljicˇni odtis je meritev vsote izpustov ogljikovega dioksida in metana, ki ga opa-
zovana organizacija, sistem ali aktivnost povzrocˇa ob uposˇtevanju proizvodnje,
odstranitve in shrambe (omenjenih dveh) plinov, vendar prostorsko in cˇasovno
omejena na opazovano organizacijo, sistem ali aktivnost [27]. Enota za to mero
je ekvivalentna masa ogljikovega dioksida, ki lahko zajame enako kolicˇino toplote
v obdobju 100 let, kot bi jo mesˇanica razlicˇnih toplogrednih plinov. Merjenje
in preracˇunavanje v ekvivalent ogljikovega dioksida se uporablja predvsem zaradi
prepoznavnosti tega toplogrednega plina.
Ker ob proizvodnji iz fosilnih goriv nastaja energija in izpusti na oddaljenih
lokacijah termoelektrarn, ogljicˇni odtis merijo na zgradbah kot kolicˇino potrebne
elektricˇne energije. Vozila izpusˇcˇajo toplogredne pline iz pogona na notranje iz-
gorevanje, zato ogljicˇni odtis predstavlja kolicˇina porabljenega goriva. Vir me-
tana so tudi organski odpadki vseh vrst, torej tudi kolicˇina proizvedenih odpadkov
povecˇuje ogljicˇni odtis.
Pri Kjotskem protokolu prepoznavajo in zˇelijo omejiti tudi druge toplogredne
pline. Pri tem ohranijo enoto, uporabljeno pri ogljicˇnem odtisu. Uporablja se odtis
toplogrednih plinov (greenhouse gas footprint - GHG footprint). Kolicˇine za celotno
drzˇavo so v milijonih ton ekvivalenta ogljikovemu dioksidu. Za vsak posamezni plin
se masa izrazi v teragramih, nato zmnozˇi s toplogrednim potencialom za stoletno
obdobje oziroma z GWP100, ki je konstanta. Formula za odtis toplogrednih plinov
(in ogljicˇni odtis):
mCO2eq =
n∑
i=1
(mi ∗GWP100i) (1.2.1)
V enacˇbi 1.2.1 n predstavlja sˇtevilo toplogrednih plinov, kolikor jih imamo v
mesˇanici. Masa posameznega plina (m(i)) je pretvorjena preko plinovega pripa-
dajocˇega toplogrednega potenciala za stoletno obdobje, GWP100, v ekvivalentno
maso ogljikovega dioksida, mCO2eq, z enakim ucˇinkom v stoletnem obdobju.
Na splosˇno so podrocˇja glede na kolicˇino izpustov za posameznega cˇloveka
razvrsˇcˇena v sledecˇo lestvico [27] (z nekaj primeri):
1. Transport: predvsem avtomobili, dnevna migracija na delo, poslovni leti z
letali in manjˇsi prispevki iz javnega prevoza naredijo to podrocˇje najvecˇji
vir izpustov toplogrednih plinov.
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2. Nepremicˇnine: uporaba elektricˇne energije za gradnjo, elektronske naprave,
hlajenje, ogrevanje, razsvetljava.
3. Hrana: Najvecˇ izpustov prispeva zˇivinoreja. Predvsem goveda za meso in
mlecˇne izdelke. Sem spada tudi pridelava drugih vrst hrane z nizˇjimi izpusti
v primerjavi z govedorejo.
4. Izdelki.
5. Storitve. Brskanje po spletu torej prispeva najmanj iz te lestvice.
Slika 1.1: Globalni izpusti leta 2010 iz porocˇila IPCC leta 2014. Narisano po
viru [65].
Racˇunalnik se v gospodinjstvu prakticˇno izgubi med ostale elektricˇne naprave
in razsvetljavo prostorov in ima izredno majhen samostojen ogljicˇni odtis. Cˇe po-
gledamo globalnega na sliki 1.1, je sektor informacijskih tehnologij absorbiran v
proizvodnji energije in toplote. Glede na grobo oceno naj bi celoten sektor infor-
macijskih tehnologij predstavljali 2 % do 2,5 % svetovnih izpustov [10]. Zajema
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domacˇe racˇunalnike, zaslone, mobilne in fiksne komunikacijske platforme in podat-
kovna srediˇscˇa. Vendar pricˇakujejo, da bo ta sektor narasel zaradi priljubljenosti
mobilnih naprav in storitev podatkovnih srediˇscˇ in superracˇunalnikov.
1.3 Zmanjˇsevanje ogljicˇnega odtisa
Kot posamezniki lahko manj potujemo. Uporabimo elektricˇni avto, kolo ali javni
prevoz. Izboljˇsamo izolacijo nepremicˇnin, manj ogrevamo, se bolje oblecˇemo in
manj hladimo. Pri hrani jemo manj mesa in poskusˇamo pridobiti lokalno pride-
lano hrano. Pozanimamo se in kupujemo elektricˇne naprave, ki zahtevajo manj
energije za delovanje. Ostale resˇitve zahtevajo zeleno, ekolosˇko oziroma, kakor se
imenuje sedaj, trajnostno gradnjo. S pravilno gradnjo za uporabo nepremicˇnine
potrebujemo zelo malo dobrin in storitev izven nepremicˇnine.
Za racˇunalniˇska podjetja in zaposlene velja enako kot v primeru posameznika.
Ogljicˇni odtis bi lahko znizˇali na podrocˇju nepremicˇnin s pravilno izbiro lokacije,
kjer je na primer vedno hladno in niti ne bi potrebovali aktivnega hlajenja. Drugo
je podrocˇje energetsko ucˇinkovite izdelave, kjer kot kupec izberemo ustrezno ener-
getsko ucˇinkovito, vendar sˇe vedno ustrezno zmogljivo strojno opremo. Zadnje
je podrocˇje storitev, za katero bi uporabljali optimizirano programsko opremo,
vendar podjetja obicˇajno uporabljajo tuje programske resˇitve, ki praviloma niso
optimizirane tocˇno za namene podjetja. Resˇitev je torej tudi v samostojnem ra-
zvoju programskih resˇitev, ki delajo minimalno tocˇno tisto, kar podjetje namerava
ponujati.
1.4 Kjotski protokol
Kjotski protokol je mednarodni sporazum, s katerim zˇelijo drzˇave formalno, s pred-
pisi omejiti izpuste toplogrednih plinov. Izpuste toplogrednih plinov morajo ome-
jiti le industrijske drzˇave, cˇlanice protokola, katerim postavijo dovoljeno mero iz-
pustov, tako imenovane “ogljicˇne kredite” oziroma dovoljeno maso izpustov. Pri
tem ne uposˇtevajo izpustov iz letalskega prometa ali javnega prometa, ki so torej
opravicˇeni. Toplogredni plini, za katere omejujejo izpuste so, v tabeli 1.1 [50]:
Tabelo smo oblikovali, da olajˇsamo iskanje po virih v anglesˇkem jeziku. Dodali
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vrsta plina anglesˇko formula GWP100
ogljikov dioksid carbon dioxide CO2 1
metan methane CH4 21
dusˇikov oksid nitrous oxide N2O 310
zˇveplov heksaflourid sulphur hexafluoride SF6 23900
fluorirani ogljikovodiki hydrofluorocarbons C?H?F?Cl? 140 - 11700
fluoroogljiki perfluorocarbons C?F?Cl? 6500 - 9200
Tabela 1.1: Tabela toplogrednih plinov
smo tudi kemijsko formulo, ker so vcˇasih plini omenjeni le v taksˇni obliki. In dodali
smo jim tudi pripadajocˇi toplogredni potencial za stoletno obdobje. Zadnji dve
vrstici v tabeli predstavljata skupino, mnozˇico plinov, zato ni konkretne formule.
Navedeni so le elementi, ki bi jih v posameznem predstavniku te skupine plinov
lahko nasˇli, ker na primer klora ne najdemo v vseh toplogrednih flouroogljikih. In
ker gre za skupino je tudi pripadajocˇi toplogredni potencial obmocˇje vrednosti od
minimalne do maksimalne.
Drzˇave lahko izpuste znizˇajo preko izvedbe projektov v okviru “Mehanizma
cˇistega razvoja” (Clean Development Mechanism - CDM). Drzˇave z zastavljenimi
cilji oziroma omejitvami izpustov imajo na voljo sˇe “Zdruzˇeno implementacijo”
(Joint implementation - JI). V obeh primerih gre za formalnost, kjer na pod-
lagi predloge projekta v zameno posamezniki ali organizacije prosijo za priznanje
znizˇanja izpustov in ob potrditvi dobijo “ogljicˇne kredite”. Cˇe jim izpusti sˇe ve-
dno presegajo dodeljene “kredite”, jih lahko kupijo od drugih drzˇav, ki so cilje zˇe
uspele dosecˇi (ali jih nimajo) in imajo odvecˇne ogljicˇne kredite.
Vecˇina je skepticˇnih glede ucˇinkovitosti Kjotskega protokola, saj bi za ohranitev
kolicˇine toplogrednih plinov v ozracˇju morali postaviti strozˇje omejitve izpustov.
Omogocˇa prevecˇ prilagodljive mehanizme. Na primer drzˇave lahko dosezˇejo cilje
preko trgovanja s krediti, ki jih je prevecˇ in imajo zato glede na ponudbo in pov-
prasˇevanje nizko ceno. Drzˇavam je enostavneje trgovati namesto dejansko znizˇati
kolicˇino izpustov.
Problemi so nastali tudi s samimi projekti, katerih dejansko zmanjˇsanje izpu-
stov je vprasˇljivo. Uradniki, ki odlocˇajo o sprejemljivosti projekta po Kjotskem
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protokolu, priznavajo zmanjˇsanje in ne kaznujejo ob izvajanju projekta dodatnih
ali kasneje nastalih izpustov. Protokol je prevecˇ popustljiv. Cilje bi morale imeti
tudi drzˇave v razvoju. Kitajska ni obravnavana kot industrijska, torej nima omeji-
tev, vendar zadnja leta vodi na lestvicah drzˇavnih izpustov CO2. Cilje bi prevzela
po letu 2020. Na mednarodni konferenci za podnebne spremembe v Parizu 2015,
so drzˇave sporocˇale svoje prostovoljne prispevke k znizˇanju izpustov brez uporabe
kjotskega protokola.
Novinarska agencija Reuters [11] in porocˇilo “Podatkovne baze emisij za glo-
balno raziskovanje atmosfere” (Emissions Database for Global Atmospheric Rese-
arch - EDGAR [19]) navajajo vsakoletno povecˇano kolicˇino izpustov toplogrednih
plinov. Zakljucˇimo lahko torej, da se “apetiti” (ne potrebe) po energiji povecˇujejo,
zato ni videti stabilizacije vsebnosti ogljika v ozracˇju.
Kaj to pomeni za podatkovni center? Preko CDM bi na lokalni upravi zaprosili
za priznanje znizˇanja izpustov zaradi pogozditve izbranega obmocˇja. Pridobili bi
ogljicˇne kredite. Nato bi uradniki ugotovili, da nameravamo pogozditi zˇe pogoz-
deno obmocˇje. Podobno se je zˇe dogajalo v preteklosti, zato so lokalni uradniki
spremenili pogoje za sprejetje projektov. Drugi primer je, da na primer na Kitaj-
skem, ki nima ciljev, nekdo drug izvede projekt. Izvedba podeli kredite izvajalcu
na Kitajskem, ki jih nato postavi na trg, namenjen ogljicˇnim kreditom. Mi te kre-
dite kupimo. V prvem primeru smo imeli delo le s papirji, v drugem smo zapravili
malo denarja. V obeh primerih se na samem podatkovnem centru ni spremenilo
nicˇ.
1.5 Pregled vsebine
Naslednje poglavje 2 je namenjeno proizvodnji elektricˇne energije iz obnovljivih
virov energije. Trenutno najbolj prepoznavna predstavnika teh virov sta soncˇna in
vetrna energija, vendar smo grobo predstavili tudi ostale. Pod vsako obliko smo
opisali, kako jo izkoriˇscˇamo, in nasˇteli nekaj splosˇnih problemov z njimi.
Sledi poglavje za racˇunalniˇske teme iz vecˇje energetske ucˇinkovitosti. V prvem
razdelku 3.1 zacˇnemo na strojnem nivoju in opiˇsemo tehnike za omejevanje porabe
elektricˇne energije v vezju. Nato predstavimo tehnologije za prihodnjo generacijo
procesorjev, ki bodo znizˇale tudi porabo.
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Izmed nasˇtetih tehnik za varcˇevanje z obstojecˇo tehnologijo se bomo nato osre-
dotocˇili predvsem na upravljanje frekvence procesorja. Zaradi prevladovanja tem
okoli te tehnike smo namenili prakticˇen razdelek 3.2, kako se z nastavitvami v
Linuxu lahko uporabi ta mehanizem za varcˇevanje. Izvedli smo tudi prakticˇen
poskus, da bi dokazali smiselnost uporabe tega mehanizma za varcˇevanje s porabo
elektricˇne energije.
Sledi razdelek 3.3, namenjen algoritmu za avtomaticˇno izbiro frekvence pro-
cesorja. Algoritem za prilagajanje frekvence na podlagi spremenljivke β se osre-
dotocˇa predvsem na merjenje aktivnosti na vhodu/izhodu (strojni dogodki) preko
kolicˇine opravljenih ukazov vzporedne aplikacije, da razpozna prilozˇnosti za znizˇanje
frekvence procesorja.
Naslednji razdelek 3.4 za prepoznavanje ustrezne frekvence procesorja izrablja
strojno ucˇenje. Nadzoruje tudi sˇtevilo in razpored niti k procesorjem, vendar je
omejen na vzporedne aplikacije, ki uporabljajo knjizˇico OpenMP.
V naslednjem razdelku 3.5 se posvetimo strezˇnikom. Ne osredotocˇamo se na
posamezne resˇitve za uravnavanje porabe, temvecˇ poskusˇamo predstaviti sistem, ki
bi vzpostavil komunikacijo med temi resˇitvami in jih uskladil, da bi se izognili kon-
fliktom med odlocˇitvami posamezne resˇitve. Opisana je kompleksnost problemov
in le predlog za njihovo resˇitev.
Tokrat razdelek 3.6 namenimo hranjenju podatkov. Na trdih diskih vse bolj
potrebujemo zanesljivost, vendar tudi varcˇevanje s porabo elektricˇne energije. Za-
radi pomanjkanja sˇtudij zdruzˇevanja zanesljivosti z varcˇevanjem le nasˇtejemo teh-
nike s samostojnih podrocˇij. Nato predstavimo zacˇetek z vzpostavitvijo merila za
uspesˇnost zdruzˇevanja tehnik zanesljivosti in varcˇevanja.
Zadnji razdelek 3.7 je namenjen predlogom za uporabo prevajalnikov za varcˇ-
nejˇso izrabo shrambe podatkov, ki pri dinamicˇnem prevajalniku ni omejena le na
trde diske. Zadnji predlog se osredotocˇi na varcˇevanje v komunikaciji za arhitekture
omrezˇij na cˇipu.
Poglavje 2
Obnovljivi viri energije
Problema klimatskih sprememb niti ne bi bilo, cˇe bi uporabljali zelene oziroma
obnovljive vire energije. Sezˇig biomase izpusˇcˇa toplogredne in zdravju sˇkodljive
strupene pline, vendar ogljik, ki je v njih, je bil s fotosintezo vezan na njihova
telesa iz zraka. Povedano drugacˇe, bil je zˇe v zraku. Fosilna goriva za razliko od
biomase cˇrpamo iz zemlje. Ogljik, ki je bil zakopan pod zemljo, torej dodajamo k
zˇe obstojecˇemu v zraku.
Vsi obnovljivi viri sicer niso vedno na voljo, kar je glavni ocˇitek tem vrstam
energije. Vendar tudi ta ocˇitek bledi z inovacijami na podrocˇju hranjenja energije
[18].
2.1 Soncˇna energija
Soncˇna energija nosi veliko kolicˇino energije, ki jo koristijo vecˇinoma rastline. V
nasˇih krajih je ocenjena na okoli 1200 kWh/m2 v celotnem letu. Veliko oblik
soncˇnih elektrarn je zacˇelo kot eksperiment, ki je potem uporabljen komercialno.
Energijo sonca koristimo na dva nacˇina. Prvi nacˇin s pomocˇjo zrcal preusmerja
soncˇno svetlobo z vecˇje povrsˇine v skupno tocˇko, v kateri se svetloba zbira. Tam
svetlobo prestrezˇejo in jo uporabijo za segrevanje vode, ki s segrevanjem izpari.
Para nato poganja parno turbino, kjer se toplota pretvori v elektriko. Ta nacˇin
je znan pod imenom koncentrirana soncˇna energija (concentrated solar power) ali
koncentrirana soncˇna toplota (concentrated solar thermal). Problem pri tem pri-
stopu je predvsem v neucˇinkovitosti pretvorbe iz toplotne v elektricˇno energijo.
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Slika 2.1: Ocena letne proizvodnje soncˇne energije za Evropo [61]. Avtor:
SolarGIS © 2011 GeoModel Solar s.r.o. Po licenci: [36]
Drugi nacˇin neposredno pretvori soncˇno svetlobo v elektricˇno energijo s pomocˇjo
foto-elektricˇnega efekta. To dosezˇejo s fotovoltaicˇnimi celicami, ki jih vezˇejo skupaj
v module. Na teh dveh pristopih so se razvile sedanje soncˇne elektrarne z nekaj
razlikami med njimi [31, 63].
Vse vrste soncˇnih elektrarn imajo skupne nadloge. Prah, pesek, posusˇene
odtise dezˇja, sneg, zamegljenost ali druge vrste necˇistocˇ, ki ovirajo zbiranje ali
zrcaljenje soncˇne svetlobe. Prepusˇcˇene so vremenskim razmeram.
Idealno bi soncˇno svetlobo zajeli v vesolju in posˇiljali na vecˇ sprejemih postaj
na zemlji, da omogocˇimo celodnevni sprejem energije. Vendar so strosˇki, povezani
z izdelavo satelitov in zemeljskih sprejemnih postaj za celodnevni sprejem preve-
liki. Problem so tudi ostali odpadki v orbiti in nezmozˇnost vzdrzˇevanja satelitov.
Nasˇteto ohranja to obliko soncˇne elektrarne kot idejo. Teoreticˇno bi lahko 90600
km2 veliko obmocˇje Sahare namenili soncˇnim elektrarnam in z njimi nadomestili
vse elektrarne sveta [54].
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Slika 2.2: Parabolicˇna zrcala [41]. Avtor (domnevni): Kjkolb. Po licencah:
[29, 36]
2.1.1 Parabolicˇna zrcala
Standardna oblika soncˇne elektrarne zbira svetlobo na podolgovati cevi, pod katero
so postavljena parabolicˇno zakrivljena zrcala. Ta zrcala in cev za zbiranje svetlobe
so premicˇna, saj se s premikom zrcala spremeni polozˇaj tocˇke zbiranja svetlobe
nad parabolicˇnim zrcalom. Potrebuje sledenje soncu le v eni osi. Svetloba se
zbira vzdolzˇ cevi, vedno v zbirni tocˇki nad parabolo, zato sledenje v dveh oseh ni
potrebno. Toplotna energija, zbrana v cevi, se prenese do parne turbine, kjer se
pretvori v elektricˇno [31, 51].
Glede na starost te oblike in mnozˇicˇnost uporabe je to najbolj preizkusˇena
oblika. Dosega okoli 20 % ucˇinkovitosti pretvorbe iz soncˇne svetlobe v elektricˇno
energijo [32]. Izboljˇsave tega modela so v zrcalih, tekocˇini za prenos toplote in
nacˇinu zbiranja svetlobe.
Shranjevanje toplote
S shranjevanjem toplote v kotlih omogocˇijo, da elektrarna lahko ustvarja elek-
triko ponocˇi in v primeru slabega vremena. Na tem podrocˇju lahko pricˇakujemo
evolucijske napredke cˇasa hranjenja z uporabo boljˇsih izolacijskih materialov ali
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Slika 2.3: Model soncˇne elektrarne s parabolicˇnimi zrcali. Narisano po viru
[52].
uporabo snovi, ki imajo boljˇso termalno maso. Prvi modeli soncˇnih elektrarn
niso omogocˇali hranjenja proizvedene elektricˇne energije ali toplote in so bili torej
ponocˇi ali ob slabem vremenu neuporabni.
Tekocˇa sol
Namesto vode se za prenos toplote uporablja tekocˇo sol. Tekocˇa sol zadrzˇi vecˇjo
kolicˇino toplote, torej ima boljˇso termalno maso. Primerne so soli iz fluorida,
klorida ali nitratov. Prihodnost vidijo v hidriranih soleh, torej mesˇanicah soli in
vode v nekem razmerju. Uporablja se parna turbina, torej pred njo izmenjajo
toploto med tekocˇo soljo in vodo, ki izpareva. Po izhodu iz turbine morajo paro
ohladiti in kondenzirati nazaj v vodo. Za to se obicˇajno uporabi hladna voda iz
okolice [48, 31, 63, 58].
Kompaktni linearni Fresnelov reflektor
Kompaktni linearni Fresnelov reflektor (CLFR) uporablja manjˇsa vzporedna ravna
ali rahlo zakrivljena zrcala. Vsakega lahko obracˇajo ter s tem dosezˇejo vecˇjo od-
bojno povrsˇino v primerjavi z velikim parabolicˇnim, ki bi zavzel enak prostor.
Ravna zrcala so tudi cenejˇsa in ne potrebujejo premicˇnega sprejemnika svetlobe,
zato je CLFR lazˇje izdelati. Sprejemnik, v katerem je vecˇ manjˇsih cevk, je na
fiksni tocˇki nad skupino zakrivljenih zrcal. Nekateri modeli uporabljajo dva spre-
jemnika, kjer zrcala izmenicˇno preusmerjajo svetlobo v prvega in drugega. Kljub
prednostim niso v sˇirsˇi uporabi [30].
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Slika 2.4: Elektrarna iz kompaktnih linearnih fresnelovih reflektorjev [40].
Avtor: Novatec Solar. Po licenci: [36].
2.1.2 Solarni stolp
Solarni stolp je oblika soncˇne elektrarne, pri kateri se zbira vsa svetloba v spreje-
mniku na vrhu solarnega stolpa, od koder zbrano toploto shranijo v shrambi za
segreto tekocˇo sol. Odbojna zrcala so razporejena na ravnini in del odbite svetlobe
lahko prestrezˇejo zrcala na poti do vrha stolpa. Strosˇke lahko zmanjˇsajo z izbiro
ravnih zrcal. V pusˇcˇavah vode primanjkuje, zato uporabljajo zracˇno hlajenje, za
ceno nekaj ucˇinkovitosti, da paro po izstopu iz turbine kondenzirajo nazaj v vodo.
Ta vrsta soncˇne elektrarne je najcenejˇsa in na njej je najlazˇje narediti sistem
za shranjevanje toplote, saj ima le en vir toplote (vrh stolpa). Elektrarn v tej
obliki je trenutno sˇe zelo malo, vendar predstavlja model, ki ga nameravajo drzˇave
uporabiti v prihodnosti [62, 31, 63]. Ucˇinkovitost pretvorbe je okoli 17 % [32].
Predlagana je bila ponovna uporaba odsluzˇenega obmocˇja kopanja, katerega
bi preuredili za solarni stolp. Preureditev v terase na vecˇ viˇsinah bi omogocˇila
razporeditev zrcal na razlicˇne viˇsine. Na dnu takega odkopa se zbira voda, ki
bi jo lahko uporabili za hlajenje pare v kondenzacijskem stolpu ali pri predelavi
14 POGLAVJE 2. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
Slika 2.5: Solarni stolp [42]. Avtor: Beyond Zero Emissions. Po licenci: [33]
v vodikovo gorivo. Namesto gradnje stolpa s sprejemnikom v sredini bi lahko
postavili dva sprejemnika kar na terasah [12].
2.1.3 Fotovoltaicˇna elektrarna
Fotovoltaicˇno elektrarno sestavljajo fotovoltaicˇni moduli. V modulih nastane eno-
smerni elektricˇni tok. Nanje bi lahko prikljucˇili elektricˇne naprave, baterije, aku-
mulatorje, ki jim proizvedeni enosmerni elektricˇni tok ustreza. Enosmerni tok
pretvorimo v izmenicˇni elektricˇni tok, da lahko delezˇ energije vracˇamo v krajevno
omrezˇje ali uporabimo na domacˇih elektricˇnih napravah. Cˇez dan se energija shra-
njuje v dodatnih akumulatorjih ali porabi za segrevanje vode. Na zelo velikih
elektrarnah na ravnih strehah ali tleh uporabljajo premicˇne pritrdilne nosilce in
sistem za sledenje soncu v dveh oseh. Trenutna pretvorbena ucˇinkovitost modulov
(na trgu) je od okoli 15 % do okoli 20 % [59, 63].
Prednost tega sistema je predvsem v poceni fotovoltaicˇnih modulih. V labo-
ratorijih sicer obstajajo prototipni moduli, ki so sposobni pretvoriti v elektriko
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Slika 2.6: Fotovoltaicˇna elektrarna [44]. Avtor: pilot Nadine Y. Barclay za
letalske sile ZDA. Slika v javni lasti.
preko 40 % svetlobe [73]. Ta vrsta elektrarne je priporocˇena tudi za gospodinjstva
in manjˇsa podjetja, ker ne potrebuje veliko prostora in dodatne opreme. Manjˇse
domacˇe elektrarne so namesˇcˇene na nepremicˇne nosilce na padajocˇih strehah, kjer
je ceneje dodati nove module namesto vzdrzˇevati sistem za sledenje soncu.
Da se energija, porabljena za proizvodnjo in montazˇo fotovoltaicˇnega sistema,
povrne s pretvorbo soncˇne energije, zˇe obstaja mera, imenovana cˇas povracˇila
energije (energy payback time - EPBT). Ta znasˇa 3,3 leta za osoncˇenost severne
in srednje Evrope. To je tudi najviˇsja vrednost iz preglednice v viru [37], saj je
za vecˇino sveta, ki lezˇi blizˇje ekvatorju, osoncˇenost vecˇja. Cˇas povracˇila je sicer
odvisen tudi od vrste fotovoltaicˇnih celic. Celotna industrija fotovoltaike bo po
ocenah v viru [9] zacˇela vracˇati energijo pred letom 2020.
Fotovoltaicˇne celice gradijo iz strupenih tezˇkih kovin, vendar enako velja za
vecˇino elektricˇnih naprav. Vkljucˇitev organskih materialov v elektricˇne naprave je
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Slika 2.7: Fotovoltaika na domovih [44]. Avtor: Gray Watson. Po licenci:
[36]
trenutno sˇe raziskovana.
2.1.4 Stirlingova elektrarna
Stirlingova elektrarna uporablja mnozˇico Stirlingovih prestreznikov (Stirling dish).
Posamezni prestreznik je veliko okroglo vbocˇeno (konkavno) zrcalo v obliki spreje-
mne satelitske antene. V zbirni tocˇki vsakega prestreznika se uporablja Stirlingov
pogon ali parni pogon.
Stirlingov pogon ima znotraj vrocˇo tocˇko, kjer se zbira toplota, in hladno tocˇko.
Toplotno razliko med tocˇkama mehanizem s tlacˇnim batom pretvori v mehansko
delo. Vsak prestreznik je samostojna elektrarna. Dosega okoli 30 % ucˇinkovitost
v pretvorbi iz soncˇne svetlobe v elektricˇno energijo [68, 57].
To je najboljˇsi sistem pretvorbe energije sonca v elektricˇno energijo. Za-
radi drage postavitve in vzdrzˇevanja ni razsˇirjen. Vecˇina razvoja poteka v smeri
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Slika 2.8: Stirlingova elektrarna [68]. Avtor: Lumos3, anglesˇka Wikipedija.
Slika v javni lasti.
Slika 2.9: Malo drugacˇne oblike Stirlingovih prestreznikov. Levo, avtor: De-
rek Curry [67]. Desno, avtor: brewbooks [56]. Po licenci: [35].
znizˇanja strosˇkov takega sistema, zato se najdejo prestrezniki z raznolikimi obli-
kami odbojnih zrcal, na primer sestavljeni iz manjˇsih plosˇcˇatih.
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Slika 2.10: Soncˇni vetrovni dimnik [64]. Avtor: Kilohn limahn, francoska
Wikipedija, za anglesˇko uredil Cryonic07. Po licenci: [36].
2.1.5 Soncˇni vetrovni dimnik
Soncˇni vetrovni dimnik je velika povrsˇina pokrite zemlje, kjer se segreva zrak.
Pokritje je nagnjeno, da se segreti zrak pomika proti dimniku v srediˇscˇu z vetrnimi
turbinami na vznozˇju. Torej je na soncˇno energijo, ki se izkoriˇscˇa za segrevanje
zraka in pretvori v vetrno energijo. Vetrna energija se pretvori v elektricˇno. Iz
eksperimentov ocenjujejo, da se ne izplacˇa zaradi slabe ucˇinkovitosti pretvorbe v
primerjavi s CSP ali fotovoltaiko [64].
2.2 Vodna energija
Vodna energija je energija premikanja vode. Tok reke, valovanje morske vode
ali podvodne tokove ob plimi in oseki pretvarjamo v mehansko delo in nato v
elektricˇno energijo. Elektrarne na energijo valov ali energijo plime in oseke v
Sloveniji niso smiselne, saj je zelo majhna (60 cm razlike med plimo in oseko v
Trzˇasˇkem zalivu [24]).
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2.2.1 Zajezitev rek
Vodna elektrarna uporablja za ustvarjanje elektricˇne energije vodne turbine. Od-
visno od turbin na velikih jezovih dosezˇejo do 95 % ucˇinkovitost pri pretvorbi
vodnega toka v elektricˇno energijo. Na manjˇsih jezovih, ki proizvedejo do 5 MW,
je ucˇinkovitost od 80 % do 85 % [46]. Da se zagotovi konstantno preskrbo, se
zgradi jezove. Z viˇsinsko razliko med mestom izpusta vode in turbinami poleg same
kolicˇine izpusˇcˇene vode nadzorujejo kolicˇino proizvedene energije. Opcija je tudi
izraba odvecˇne proizvedene energije iz drugih obnovljivih virov za precˇrpavanje
nazaj v rezervoar.
Problemi hidroelektrarne so povezani z jezom. Ob gradnji je vecˇkrat potrebno
preseliti ljudi in zˇivali viˇsje po toku zajezene reke. V tropskih predelih je po-
trebno odstraniti tudi rastline. Rastline pod vodo gnijejo in ustvarjajo metan. V
rezervoarju lahko zraste mulj in ovira pretok vode. Ker lahko hitro spreminjajo
kolicˇino izpusˇcˇene vode, vplivajo na recˇno dno in bregove. Jez lahko pocˇi in pov-
zrocˇi poplave. Upad kolicˇine vode predstavlja problem za hidroelektrarne brez
jeza. Vseeno je ta oblika bolj varna in ekonomsko smiselna za podjetje, cˇe je v
blizˇini tekocˇa reka ali potok [47].
2.2.2 Izkoriˇscˇanje plime in oseke
Podvodne elektrarne s turbinami izkoriˇscˇajo konstanten vodni tok skozi ozˇine, ki
nastane zaradi plime in oseke ali iz zajezenega recˇnega izliva. Rezervoarji, jezovi
ali kanali (ozˇine) so lahko zgrajeni tudi umetno [70].
Problemi so z vplivi na vodne zˇivali in rastline v blizˇini elektrarne: Stik ke-
mikalij z vodo, elektromagnetno polje, ki ga povzrocˇajo, vibracije, hrup, njihov
vpliv na zˇivali, ki se orientirajo z zvokom. Vpliva na razmnozˇevanje rib, ki za ta
namen migrirajo v sladke vode, vendar je bil izliv medtem zajezen. Mocˇan tok
lahko ribe potegne v blizˇino ali pod lopatice turbin. Pritrditev turbin na morsko
dno ali zajezitev vpliva na sedimentacijo in spreminja morsko dno.
2.2.3 Energija valovanja
Energijo valov lahko koristimo v vecˇ oblikah:
• Z dvigovanjem in spusˇcˇanjem boje na gladini, ki je pritrjena na morsko dno.
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Slika 2.11: Podvodne turbine za izkoriˇscˇanje tokov [26]. Avtor: Green
Energy Futures - David Dodge. Po licenci: [34].
• S krcˇenjem in raztezanjem pnevmatskih cevi med cˇleni plavajocˇe elektricˇne
kacˇe.
• S pritiskom vala ob zrak, kjer se srecˇata potopljeni, vstopni del cevi in
zracˇni vrhnji del, potisne zrak proti zozˇenju na vrhu skozi vetrno turbino.
Namestijo jih na obali. Pokoncˇno cev na tem principu lahko postavijo tudi
na morju.
• Z zajemom valov v viˇsjelezˇecˇih bazenih in sprostitev vode nazaj skozi tur-
bine.
Tudi pri tej obliki so problemi z vplivom elektromagnetnega polja in hrupa
mehanizacije na zˇivali. Pri sistemih, pritrjenih na morsko dno, nosilci in podzemni
kabel vplivajo na sedimentacijo in spreminjajo morsko dno. Dodatno bi se kjerkoli
v mehanizaciji lahko zagozdile zˇivali. In tudi ladje bi se utegnile zaplesti ali trcˇiti
v te sisteme [71].
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2.3 Vetrna energija
Vetrna energija je energija gibanja zracˇnih mas. Uporabljamo jo v mlinih na veter.
Vecˇja in bolj neprekinjena je v viˇsjih legah ali blizu morja. Idealisticˇna uporaba
predstavlja izrabo vetrne energije na velikih viˇsinah s pomocˇjo balonov, ki bi drzˇali
turbino na kablu ali drugih zracˇnih plovilih. Alternativa je, da bi jih vpeli med
gorske vrhove ali visoke zgradbe. Tovrstna postavitev ima veliko problemov. Preko
strosˇkov, zasˇcˇite pred strelami, hladnimi temperaturami, nestabilnostjo pozicije do
oddaljenosti lokacije za vzdrzˇevanje [45]. Tako so turbine v praksi postavljene v
blizˇnjem hribovju, na morju, blizu morja, na sˇirnih poljih ali znotraj mesta.
Vetrno energijo izkoriˇscˇajo z vetrnimi turbinami, ki jih postavijo na visok drog.
Lopatice zajamejo vetrno energijo, jo izkoriˇscˇajo za mehansko delo in pretvorijo
v elektricˇno energijo. Na splosˇno velja, da vecˇje lopatice pomenijo vecˇjo kolicˇino
zajete energije. Pomembna je oblika lopatic (aerodinamika, za obiskovalce mesta
tudi estetika). Velike vetrnice se postavljajo na obmocˇjih, kjer veter piha najmanj
s hitrostjo 6 metrov na sekundo [69]. Za manjˇse potrebujemo nad 4 metre na
sekundo.
Spopadajo se predvsem s predsodki ljudi, da unicˇujejo pokrajino, sˇkodijo
zdravju zˇivali v blizˇini, ubijajo ptice. Vecˇina sprozˇenih raziskav je zakljucˇila, da so
ocˇitki neutemeljeni. Pri ljudeh so opazili sˇkodo na zdravju zaradi stresa, vendar
so ljudje krivili vetrnice. Nazadnje ptice se v normalnih vetrnih pogojih izogibajo
vetrnicam. Ptice vecˇinoma umirajo iz drugih razlogov, kot so visokonapetostni
kabli in okna visokih zgradb. Za dodatno varnost vetrnic poskrbijo z radarji, ki
vetrnice ustavijo, ko so v blizˇini ptice [72].
2.4 Biomasa
Biomasa zajema pridobivanje energije ali proizvodnjo goriva iz lesa, rastlin, zˇivali
in organskih odpadkov. Cˇlovek izkoriˇscˇa biomaso, odkar je znal zanetiti ogenj.
Sedaj se uporablja za proizvodnjo alkoholov (predvsem etanola) kot primarno bi-
ogorivo ali dodatek dizlu [25].
Etanol proizvajamo iz sladkornega trsta in koruze, ki ju gojijo specificˇno v
ta namen. Rastline, ki bodo gojene v namen pridobivanja goriva, potrebujejo
locˇeno povrsˇino. Za biogorivo uporabljamo tudi rastlinska olja ali zˇivalske masti
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iz proizvodnje hrane.
Les iz pogozdovanja, lesno-predelovalne industrije ali iz obrezovanja, organ-
ski odpadki in ostanki rastlin (stebla, trava) tudi tvorijo biomaso, ki se pred-
vsem sezˇiga za proizvodnjo plina poleg oglja v termoelektrarnah. Alternativa je
kemicˇna predelava lesne in rastlinske biomase v etanol ali vodik in njuna uporaba
v ustreznih gorivnih celicah za proizvodnjo elektricˇne energije. Izdelava biogoriv
iz celuloze rastlin je sˇe vedno v raziskavi. Raziskujejo tudi alge za proizvodnjo
biogoriva.
Sezˇig biomase enako kot fosila goriva povzrocˇa izpuste CO2, ogljikovega mono-
ksida, dusˇikovega oksida, cˇrni ogljik. . . Ker je ogljik ujet v rastline in ga s sezˇigom
vracˇajo v ozracˇje, je uporaba biomase veljala za ogljicˇno nevtralno. Vendar odvi-
sno od vrste biomase lahko povzrocˇa tudi vecˇje izpuste od fosilnih goriv. Druge
vrste uspesˇno zajemajo ogljik kljub zˇetvi ali obrezovanju te rastline, saj ponovno
zraste. Pri gozdovih se svezˇe posajeni gozd ne more primerjati s starejˇsim. Prav
tako je problem z zbiranjem, transportom biomase, kar predstavlja strosˇke in vecˇa
izpuste ter vzpodbuja pretirano secˇnjo gozda ali druge biomase v blizˇini elektrarne,
zato se biomasa primarno uporablja za predelavo v biogorivo.
2.5 Geotermalna energija
Geotermalno energijo koristimo v parnih turbinah na lokacijah, kjer na zemeljsko
povrsˇje prodre vrocˇa para. Ker takih mest po svetu ni veliko, lahko sami zvrtamo
v zemeljsko skorjo parni vrelec in vodnjak za dovod vode. Z napredkom v tehnikah
vrtanja jo lahko uporabljamo tudi po svetu, kjer ni geotermalnih vrelcev [43].
Zaradi neucˇinkovitosti pretvorbe iz toplote v elektricˇno energijo, potrebujemo
cˇim toplejˇso paro. V nasprotnem primeru moramo vrelec poglobiti. Probleme
predstavljajo izpusti CO2, vodikovega sulfida (H2S), metana in amoniaka (NH3).
Te lahko zajamemo in vrnemo nazaj v vrtino z dovodom vode kot obliko zajema
in shrambe ogljika (carbon capture and storage). Prihaja tudi do lokalne toplo-
tne izcˇrpanosti vrelca ali pomanjkanja dovoda podzemne vode, zato potrebujemo
umetno dovajanje vode.
Poglavje 3
Zeleno racˇunalniˇstvo
The Green Computing Book: Tackling Energy Efficiency at Large Scale [1] nam
predstavi probleme visoko zmogljivih racˇunalniˇskih sistemov, kot so superracˇunal-
niki in podatkovni centri. Poraba elektricˇne energije na nekaterih od teh sistemov
lahko celo presezˇe porabo manjˇsega mesta. Zmanjˇsevanje velike porabe in hlajenje
taksˇnih sistemov predstavlja izziv. Sedaj se resˇuje z izbiro ustreznega hlajenja, kar
potrebuje dodatno energijo. Kontrola porabe elektricˇne energije na komponentah
predstavlja dodatne mozˇnosti.
3.1 Varcˇevanje na nivoju strojne opreme
Trend v izdelavi procesorjev je vecˇanje stopnje integracije z manjˇsanjem litografije
in dodajanje jeder v notranjost procesorjev. Ta pristop v izdelavi se bo nadaljeval
tudi v blizˇnji prihodnosti [7]. Pri tem narasˇcˇa kolicˇina tranzistorjev na prostor
znotraj procesorja, s tem tudi kolicˇina potrosˇnikov elektricˇne energije in toplota.
Problem je torej v gostoti elektricˇne mocˇi (power density), torej elektricˇni mocˇi, ki
se trosˇi na omejenem obmocˇju procesorja [7].
Da bi znizˇali porabo in toploto, se izbere nizˇja stopnja elektricˇne napetosti,
pri kateri tranzistorji delujejo. Znizˇanje stopnje elektricˇne napetosti omeji fre-
kvenco, pri kateri procesor deluje, in njegovo zmogljivost. Izdelovalci procesorjev
lahko nizˇjo zmogljivost nadomestijo z vecˇjim paralelizmom [7]. Zˇelijo povecˇati
zmogljivost ob enaki porabi elektricˇne energije, kot jo ima prejˇsnji model proce-
sorja. Z dodajanjem jeder povecˇajo porabo elektricˇne energije v procesorju in
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izenacˇijo prihranke elektricˇne energije, ki izvirajo iz delovanja pri nizˇji frekvenci
[7]. Uravnavanje stopnje napetosti se lahko uporabi na kateremkoli elektricˇnem
vezju, ne nujno na centralni procesni enoti. Primeri: graficˇni procesor, pomnilnik,
komunikacijska vodila. . .
Za izklop odsekov vezja se na njih uporablja “odrez urinega signala” (clock
gating) ali “odrez napajanja” (power gating) [7]. Flip-flopi porabljajo energijo
ob preklopih stanja. Uravnavanje frekvence procesorja zato omogocˇa nizˇjo porabo
energije. “Odrezi” ne omogocˇajo varcˇevanja na aktivnem vezju, zato ga je potrebno
kombinirati z uravnavanjem napetosti ali frekvence.
Elektricˇni sˇum se zmanjˇsa z znizˇanjem napetosti na njegovih virih [7]. Toda
znizˇevanje stopnje elektricˇne napetosti lahko povecˇa izgube v dobavi elektricˇne
energije [7]. Ker procesor spreminja lastno elektricˇno napetost, pri kateri deluje,
ker komunicira z drugimi napravami, ki imajo spet svoje lastne elektricˇne speci-
fikacije, imamo v modernem racˇunalniku eksplozijo razlicˇnih stopenj elektricˇnih
napetosti [7]. Pretvorba na razlicˇne stopnje se trenutno izvaja na zunanjem
pretvorniku. Iz omenjenih vzrokov, bi lahko nekaj pretvornikov za kontroliranje
napetosti v obliki vezja, ki predstavlja preklopni stabilizator (switched-capacitor
circuit), prenesli v notranjost samega procesorja [7].
Zaradi kolicˇine elektricˇne energije na vhodno-izhodnih napravah in komunika-
cijah z njimi bi lahko skrajˇsali komunikacijske poti s pomocˇjo tehnik tridimenzio-
nalne integracije procesorja (slika 3.1) [7] in vgradili, na primer, delovni pomnilnik
znotraj procesorja. Tridimenzionalno integracijo lahko dosezˇejo z uporabo izola-
cijskih premazov in zdruzˇevanjem rezin vezja (wafer bonding) ali preko silicijevih
nosilcev (silicon carrier) nanasˇajo nove sloje vezja [7]. Za komunikacije izven
procesorja bi lahko uporabili opticˇne povezave [7].
Primere integracije centralne procesne enote in graficˇnega procesorja najdemo
v seriji procesorjev “A” podjetja AMD. In glede na vir [28] ob polni obremeni-
tvi potrebujejo manj elektricˇne energije v primerjavi s samostojnimi centralnimi
procesnimi enotami “FX”. Serija “FX” potrebuje tudi locˇeno graficˇno kartico, kar
pomeni sˇe vecˇjo porabo.
Glede na vir [21] se je korporacija IBM lotila izdelave prototipa procesorja
po njihovi verziji tridimenzionalne integracije. Zaradi toplote so se jim topile
povezave med sloji vezja, kar so resˇili s kot las tankimi hladilnimi cevmi med
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Slika 3.1: Primer 3D integracije procesorja in delovnega pomnilnika. Nari-
sano po viru [21].
sloji. Torej ta cˇip lahko hladijo le s tekocˇino. Spremembe v nacˇinu izdelave in
hlajenja procesorja bodo nujnost. Iz vira [7]: “Metode pakiranja vezij se morajo
spremeniti, da zmanjˇsamo induktivnost in elektricˇno upornost”. Za podrobnosti
in z matematicˇnimi primerjavami podkrepljeno razpravo tehnik, nasˇtetih v tem
razdelku, si, prosim, oglejte vir [7].
3.2 Dinamicˇno uravnavanje frekvence proce-
sorja
Po specifikaciji Advanced Configuration and Power Interface - ACPI je mogocˇe
operacijskemu sistemu razkriti procesorjeve frekvence, med katerimi lahko ope-
racijski sistem preklaplja. Razkritje je potrebno vklopiti v Basic Input/Output
System - BIOS. Za moj procesor, osem-jedrni AMD FX-8350 se tehnika (in opcija
v BIOS) imenuje Cool ’n’ Quiet, na prenosnih napravah PowerNow!, na graficˇnih
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karticah PowerTune in ZeroCore Power. Intel na svojih procesorjih to imenuje
SpeedStep, VIA Technologies uporablja LongHaul (PowerSaver) [39].
Veliko imen, enak princip delovanja. Spreminjanje frekvence dosezˇemo preko
spreminjanja nivoja elektricˇne napetosti na procesorju. Tako s spreminjanjem fre-
kvence hkrati spreminjamo tudi elektricˇno napetost. Sistem se imenuje “dinamicˇno
skaliranje napetosti in frekvence” (dynamic voltage and frequency scaling - DVFS),
upocˇasnjevanje CPE (CPU throttling) in kot obratni izraz navijanju (overclocking)
procesorjev, “podvijanje” (underclocking).
Ker uporabljam Kubuntu 14.04 Long Term Support, lahko opiˇsem in potrdim
delovanje le na tem operacijskem sistemu. Jedro Linuxa je zacˇelo podpirati ACPI
od verzije 2.6 naprej [22]. Vsako jedro ima svoj imenik z nastavitvenimi datote-
kami in je torej obravnavano kot samostojen procesor. Na uradnih Ubuntujevih
distribucijah imamo nastavitve za frekvence v imenikih
/sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/.
’*’ stoji za identifikacijsko sˇtevilko posameznega jedra (0 do 7 v mojem primeru
za 8 jeder). CpuFreq je zgolj naziv sistema, ki se uporablja za nadzor frekvenc na
operacijskih sistemih Linux. Cˇe v BIOS Cool ’n’ Quiet ne vklopimo, mape cpufreq
za posamezno jedro izginejo in ostanemo brez mozˇnosti nastavitev frekvenc.
Cˇe zˇelimo izvedeti trenutno frekvenco, lahko uporabimo ukaz za izpis tekstovne
datoteke, kjer operacijski sistem Linux hrani informacije o procesorjih in filtriramo
le informacije o frekvencah posameznih jeder:
cat /proc/cpuinfo | grep MHz
Nastavljanje frekvence je mogocˇe preko imen profilov spreminjanja frekvence (“gu-
vernerja” nad frekvencami) ali izbiro frekvenc, ki so na voljo. V imeniku posame-
znega procesorja boste nasˇli datoteke:
• scaling available frequencies z nasˇtetimi mozˇnimi frekvencami v kHz, odvi-
snimi od procesorja, ki ga posedujete. Vsebina: 4000000 3400000 2800000
2100000 1400000
• scaling available governors z nasˇtetimi stili spreminjanja frekvenc v obliki
imen profilov. Vsebina: conservative ondemand userspace powersave perfor-
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mance. Conservative in ondemand preklapljata po obmocˇju mozˇnih fre-
kvenc glede na obremenjenost procesorja. Conservative je le pocˇasnejˇsi, bolj
zadrzˇan pri tem.
• scaling cur freq sporocˇi trenutno frekvenco (v kHz). Za razliko od /pro-
c/cpuinfo imamo samo trenutno uporabljano frekvenco brez navedene enote
(kHz) in brez ostalih informacij o procesorju.
• scaling driver pove ime gonilnika, ki je uporabljen za kontrolo. Privzeto je to
acpi-cpufreq. Torej BIOS skozi ACPI preda seznam frekvenc operacijskemu
sistemu Linux. Starejˇsi procesorji potrebujejo njim namenjen gonilnik.
• scaling governor je nastavitvena datoteka, kjer se uporabi vpisano ime “gu-
vernerja”. Privzeta vsebina: ondemand.
• scaling max freq za maksimalno dovoljeno frekvenco od mozˇnih (v kHz).
Performance profil takoj nastavi frekvenco na vpisano v tej datoteki in je
ne znizˇuje.
• scaling min freq za minimalno dovoljeno frekvenco od mozˇnih (v kHz). Po-
wersave profil takoj nastavi frekvenco, vpisano v tej datoteki, in je ne viˇsa.
• scaling setspeed za rocˇno nastavljanje frekvence, predpisane od administra-
torja. Uposˇteva se le pod userspace profilom. Vsebina: <unsupported>.
Pravzaprav lahko nastavimo frekvenco kar preko oklesˇcˇenja preklopnega
obmocˇja na eno frekvenco v datotekah za minimalno in maksimalno fre-
kvenco. To je tudi nacˇin, ki sem ga uporabil.
Privzeto se spreminja frekvenca (med 1,4 do 4 GHz) glede na delovno breme
(on demand). Cˇe beremo samo dokumente in brskamo po spletu, ne moremo polno
obremeniti 4 GHz procesorja, zato njegova frekvenca ostaja pri 1,4 GHz. Ob bolj
zahtevnih aplikacijah operacijski sistemi sami zviˇsujejo frekvenco in jo znizˇajo,
ko se zahtevne aplikacije koncˇajo. Zaradi segrevanja jedra je breme aplikacije
izmenjano med jedri cˇez nekaj cˇasa, da se toplota porazdeli po obmocˇju procesorja.
Vecˇina naprav uporablja tak pristop.
Poskusno sem poganjal poenostavljen algoritem N-teles z 10000 telesi posta-
vljenimi na deset enot razdalje okoli koordinatnega izhodiˇscˇa. Vsa telesa imajo
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enako maso ene enote. V 1000 korakih preracˇuna medsebojne vplive in premika
telesa. Algoritem N-teles je katerikoli algoritem, ki racˇuna medsebojne vplive za
vecˇje sˇtevilo teles. Na primer medsebojne vplive gravitacije v mnozˇici planetov.
Pri tem se problem razbije na racˇunanje vplivov le med paroma teles. Uporabil
sem lastno prilagojeno kodo iz naloge za predmet Vzporedni in porazdeljeni sistemi
in algoritmi.
Zaporedna verzija algoritma je potrebovala 2530 sekund. Pri 120 vatih je
produkt s cˇasom 303600 vat-sekund. Pretvorba v vzporedno kodo za osem jeder
je bila izvedena s pomocˇjo OpenMP. Bazna poraba ob nizki aktivnosti procesorja,
preden pozˇenem algoritem, je 77 vatov. Iskali bomo najvarnejˇso izvedbo algoritma
N-teles.
stanje
po
ACPI
frekvenca
[GHz]
elektricˇna
mocˇ [W]
elektricˇna
napetost
[V] [23]
cˇas izva-
janja [s]
produkt
porabe in
cˇasa [Ws]
P0 1,4 101 0,875 1326 133926
P1 2,1 115 1 878 100970
P2 2,8 133 1,125 665 88445
P3 3,4 153 1,225 546 83538
P4 4,0|4,1|4,2 196 1,344|1,4|
1,425
461 90356
Tabela 3.1: Tabela rezultatov meritev za algoritem n-teles.
Turbo CORE tehnologija (oziroma Turbo Boost pri Intelu) preda procesorju
odlocˇitev za rahlo navitje frekvence cˇez najviˇsjo na izbiro. V mojem primeru
lahko s 4 GHz navije na 4,1 Ghz ali do 4,2 GHz. Cpuinfo datoteka viˇsjih frekvenc
od teh, ki so na izbiro, nikoli ne izpiˇse [53]. V datoteki
/sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost
imate zgolj 0 ali 1, ki le odlocˇi, ali procesor lahko uporabi (1) tehniko zacˇasnega
navitja ali ne (0). V mojem primeru sem to opcijo pustil omogocˇeno, njen vpliv
na rezultate meritev v tabeli 3.1 ni znan. Procesor odlocˇa, do katere frekvence in
kdaj se bo navitje zgodilo [53].
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V rezultatih v tabeli 3.1 opazimo korist v uporabi vzporedne oblike. Glede
porabe se res najbolje izkazˇe najnizˇja frekvenca, toda podaljˇsanje cˇasa izvajanja
pokazˇe, da to niso najbolj varcˇne nastavitve procesorja za algoritem N-teles. Pri 3,4
GHz, s cˇasom 546 sekund in 83538 vat-sekund totalne porabe so najbolj varcˇne
nastavitve za moj procesor in uporabljeni algoritem N-teles. Poudarjam, da so
najbolj varcˇne nastavitve odvisne od procesorja in tudi od aplikacije.
Medtem ko rezultati dokazujejo, da je mogocˇe uravnavati porabo elektricˇne
energije z (rocˇnim) uravnavanjem frekvence procesorja, to odpre kompleksno vpra-
sˇanje o iskanju najbolj varcˇnih nastavitev za izvedbo izbrane aplikacije. V mojem
primeru sem aktivno uporabljal le procesor. V superracˇunalnikih so aktivno upo-
rabljani tudi diski, sistem komunikacije med procesorji in morda graficˇne kartice ali
ko-procesorji. Ko se v iskanje vmesˇajo mehanizmi za varcˇevanje vhodno-izhodnih
naprav, preprostega odgovora ni.
Prenosne naprave varcˇujejo z energijo zaradi baterije. Mehanizem uravnavanja
frekvence se uporablja tudi na osebnih racˇunalnikih. Ti sistemi so odvisni od
interakcije z uporabnikom, da ustvari in umakne delovno breme.
Pri superracˇunalnikih ni baterije in ni interaktivne manipulacije s programi.
Na velikih sistemih se znanstvena aplikacija izvaja nekaj ur na rezervirani mnozˇici
procesorjev. V cˇasu izvajanja je izkoristek procesorjev ves cˇas vecˇji od 90 % [7].
Uravnavanje po obremenitvi procesorja (guverner “ondemand”) na superracˇunal-
nikih ne omogocˇa varcˇevanja. Zato je na superracˇunalnikih za varcˇevanje z ele-
ktricˇno energijo potrebno rocˇno nastavljanje frekvence in sicer z vpisom izbrane
frekvence v nastavitvene datoteke. V naslednjih dveh razdelkih si bomo ogledali
drugacˇna pristopa k uravnavanju frekvence za superracˇunalnike.
3.3 Nadzorovano izvajanje za znizˇanje porabe
Pri interaktivnih aplikacijah je DVFS z avtomaticˇno izbiro glede na obremenitev
procesorja (v procentih) uporaben postopek znizˇevanja porabe. Zahteva interak-
cijo uporabnika in glede na breme njegovih pognanih aplikacij prilagaja frekvenco
procesorja z namenom zmanjˇsanja obremenjenosti baterije [5]. Pri visoko zmo-
gljivih sistemih, kot so superracˇunalniki in podatkovni centri, kjer je izvajanju
ene znanstvene aplikacije dodeljena rezervirana skupina procesorjev, ki imajo ce-
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loten cˇas izkoristke nad 90 %, tak pristop ni smiseln. Na superracˇunalnikih zˇelimo
znizˇati porabo elektricˇne energije in olajˇsati hlajenje taksˇnih sistemov [5]. Pravilo
dobre prakse pravi, da na vsakih 10°C poviˇsanja temperature se kolicˇina okvar na
sistemu podvoji [5].
Trenutno se frekvenca preko DVFS na visoko zmogljivih sistemih izbira staticˇno,
s prakticˇnimi poskusi (polling). Vsako mozˇno frekvenco preizkusijo. Ko poznamo
delovanje aplikacije pod vsemi frekvencami, glede na sprejemljive zakasnitve iz-
vajanja izberejo ustrezno frekvenco pred vsakim zagonom aplikacije [5]. Za di-
namicˇno uravnavanje vir [5] predstavi algoritem Beta-prilagajanje, ki ta proces
izbire frekvence avtomatizira za super-racˇunalniˇske sisteme.
3.3.1 Beta-prilagajanje
Algoritem na vhodu potrebuje seznam nastavljivih frekvenc. Dodatni vhod sta
dolzˇina cˇasovnega intervala za izvajanje kontrole (vnaprej nastavljena na 1 se-
kundo) in delezˇ dovoljene zakasnitve programa δ (vnaprej nastavljen na 5 % do-
voljeno upocˇasnitev) v primerjavi z izvajanjem pod najviˇsjo frekvenco [5]. Pod
vsako nastavljivo frekvenco potrebujemo hitrost v milijonih izvedenih ukazov na
sekundo - MIPS za model predlagan v viru [5].
Kontrola temelji na trditvi, da velja enacˇba v vsakem kontrolnem intervalu:
T (f)
T (fmax)
≈ MIPS(fmax)
MIPS(f)
≈ β
(
fmax
f
− 1
)
+ 1 (3.3.1)
V vsakem kontrolnem intervalu naj bi bilo razmerje med cˇasom izvajanja pod
izbrano frekvenco T (f) proti cˇasu izvajanja pod maksimalno frekvenco T (fmax),
torej je zakasnitev priblizˇno enaka razmerju med MIPS pri maksimalni frekvenci
MIPS(fmax) in MIPS pri izbrani frekvenci MIPS(f). To priblizˇno sledi funkciji
skrajno desno v enacˇbi. Ta opiˇse zakasnitev s pomocˇjo spremenljivke β. Cˇe bi bila
β = 1, bi se cˇas izvedbe podvojil ob polovici maksimalne frekvence. Za β = 0 se
cˇas ne spreminja [5]. β je torej odvisna od konkretnega sistema, na katerem tecˇe
algoritem.
Da je znana zakasnitev v trenutnem kontrolnem intervalu, se β preracˇuna glede
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na nazadnje izmerjene MIPS pod vsako od n nastavljivih frekvenc [5].
β =
∑n
i=1
(
fmax
fi
− 1
)(
MIPS(fmax)
MIPS(fi)
− 1
)
∑n
i=1
(
fmax
fi
− 1
)2 (3.3.2)
Ko imamo β izracˇunano za nazadnje izmerjene MIPS, iˇscˇemo frekvenco za
trenutni interval, da zakasnitev za trenutni interval ne bo presegala zakasnitve,
dovoljene od uporabnika δ.
fpredlagana = max
(
fmin,
fmax
1 + δβ
)
(3.3.3)
Na zacˇetku algoritem za trenutni interval uporabi sˇe nepreizkusˇene nastavljive
frekvence in si zapomni izmerjene MIPS. Ko imamo MIPS izmerjen za vse nasta-
vljive frekvence, se po preteku kontrolne periode (privzeto vsako sekundo) zgodi
zanka [5]:
1. Izracˇuna se aktualni β po formuli 3.3.2.
2. Nato na podlagi β izracˇunamo predlagano frekvenco fpredlagana po formuli
3.3.3.
3. Pretvorimo predlagano frekvenco v dejansko nastavljivo frekvenco in jo za
trenutni interval uporabimo.
4. Posodobimo MIPS statistiko za izbrano frekvenco, ko se kontrolni interval
koncˇa. Sklepam, da bi izmerjene MIPS lahko prebrali in posodabljali na
zacˇetku kontrolnega intervala, vendar v viru [5] to ni navedeno.
Algoritem je na testni skupini procesorjev Athlon64 dosegel povprecˇno 12 %
znizˇanja porabe energije in povprecˇno 4 % zakasnitve izvajanja [5]. Na skupini
procesorjev Opteron prihranimo povprecˇno 18 % ob povprecˇno 5 % zakasnitvi
[5]. Torej je uspesˇno prepoznaval trenutke v NAS-MPI znanstvenih aplikacijah, ki
so bile manj zahtevne do procesorja in so se osredotocˇale na komunikacijo izven
procesorja [5].
Predlagana frekvenca ima vrednost med strojno podprtima frekvencama, ki ju
lahko izberemo. V viru [5] predlagajo, da bi del izbranega cˇasovnega intervala
izvajali program pod nizˇjo strojno podprto frekvenco in preostanek pod viˇsjo.
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Opcija je, da preprosto popustimo in izvajamo pod najblizˇjo nizˇjo strojno podprto
frekvenco od predlagane za celoten cˇasovni interval.
Algoritem je miˇsljen kot cˇasovno sprozˇen program, saj operacijski sistemi zˇe
omogocˇajo funkcionalnost, kot je na primer urin alarm, ki je dejansko omenjen
v viru [5]. Glede na dejstvo, da je namenjen za superracˇunalnike, kjer mnozˇica
procesorjev izvaja le eno aplikacijo, navedba aplikacije kot vhoda v algoritem ni
potrebna. Poganjati bi ga morali na vsakem jedru posebej [5] kot sem zˇe opozoril
v razdelku 3.2, ker Linux vidi vsako jedro kot samostojen procesor.
3.4 Strojno ucˇenje za iskanje varcˇne porabe
Pri vseh vzporednih aplikacijah srecˇamo omejitve v prilagodljivosti programa na
poljubno sˇtevilo procesorjev, jeder ali strojno podprtih niti. Vzroki za te omejitve
so lahko v zasnovi programa [2]:
• Preprosto je bil zasnovan in tudi programiran za, na primer, dve niti.
• Za pravilno delovanje potrebuje med-nitno usklajevanje. Na primer preko
pregrad (barriers), kljucˇavnic (mutexes/locks), semaforjev, atomarnih ope-
racij. . .
• In tudi zaradi strojnih omejitev. Na primer kolicˇina jeder, pomnilnika, hi-
trosti vodila do vhodno-izhodnih naprav. . .
Zaradi obstoja teh omejitev ni smiselno izvajanje aplikacij z vsemi procesorji
in jedri, delujocˇimi pri maksimalni frekvenci. Zato ob DVFS vir [2] predlaga
dodatno uporabo sistema, ki bo omejil sˇtevilo aktivnih procesorjev in jeder ter
porazdelil niti med aktivnimi jedri. Ta se imenuje Dynamic concurrency throttling
- DCT. Sistem seveda ni uporaben, cˇe je inicializacija programa odvisna od sˇtevila
uporabljenih niti [2]. To je ena izmed nastavitev, ki jih spreminjamo. V takih
primerih mora sˇtevilo niti ostati konstanta v aplikaciji.
Na vecˇjih racˇunalniˇskih sistemih obstaja veliko sˇtevilo mozˇnih nastavitev sˇtevila
aktivnih jeder in frekvenc, na katerih lahko izvajamo aplikacijo. Trenutno te nasta-
vitve preiskujejo rocˇno s preizkusi pod vsemi nastavitvami za posamezno aplikacijo,
kot je bilo omenjeno v prejˇsnjem razdelku. Z vse vecˇjim sˇtevilom jeder in nasta-
vljivimi frekvencami v procesorjih postaja sˇtevilo kombinacij teh nastavitev vse
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vecˇje. Frekvence bomo predstavili s spremenljivko ’L’, za jedra pa uporabili ’C’.
Sˇtevilo kombinacije vseh nastavitev tako narasˇcˇa po funkciji O(L∗2C) [2]. Vendar
s tem odkrijejo nastavitve, ki so namenjene tocˇno dolocˇeni, celotni aplikaciji.
Da je zadeva sˇe bolj komplicirana, imajo aplikacije faze izvajanja [2]. Primeri
faz so: priprava pomnilniˇskega prostora, branje iz datoteke, prvi del postopka,
drugi del postopka..., pisanje rezultatov v novo datoteko. Na primer faza branja
in pisanja na disk predstavlja prilozˇnost za znizˇanje frekvence. Zato za faze zˇelimo
sprozˇiti iskanje najbolj ustreznih nastavitev.
Vir [2] namesto preizkusov uporabi strojno ucˇenje s prilagojenimi znanstve-
nimi aplikacijami, ki uporabljajo OpenMP (Open Multi-Processing). Da bi aplika-
cije lahko uporabljale strojno ucˇenje, so predstavili framework, imenovan Adaptive
Concurrency Throttling Optimization Run-time system - ACTOR, ki ga morajo
aplikacije uporabiti za kontrolo in povezavo s prediktorjem.
Prediktor temelji na linearni regresiji in deluje v cˇasu izvajanja programa [2],
da lahko predvidi najbolj ugodne nastavitve med izvajanjem faz aplikacije. Apli-
kacije znotraj faz izvedejo vecˇ iteracij. To lastnost so v viru [2] uporabili. Znotraj
posamezne faze ACTOR pozˇene nekaj zacˇetnih iteracij pod omejeno mnozˇico na-
stavitev. Rezultate preda prediktorju. Prediktor za vse ostale nastavitve predvi-
deva rezultate in ACTOR nastavi predvidene najugodnejˇse nastavitve. Preostale
iteracije faze se izvedejo pod izbranimi nastavitvami. Ta pristop ni uporaben, cˇe
ima ena izmed iteracij zelo drugacˇno delovno breme [2], na primer zaradi vejitve
kode na podlagi identitete niti.
3.4.1 Linearni regresor
Prediktor kot vhod sprejme poljubno sˇtevilo strojnih dogodkov in uporabnih uka-
zov na cikel - uIPC. Z “uporabnih“ ukazov je miˇsljeno, da ne sˇtejejo ukazov,
namenjenih paralelizaciji, kot so ustvarjanje niti, med-nitna kontrola... [2] Strojni
dogodki so dostop do prvega nivoja predpomnilnika, dostopi do delovnega pomnil-
nika, diska... uIPC so bili merjeni pod nastavitvami, ki jih oznacˇimo s spremen-
ljivko ’S’, torej uIPCS . Predvidevamo obnasˇanje faze aplikacije, IPC na ciljnih
nastavitvah, ki jih oznacˇimo s spremenljivko ’t’, torej uIPCt [2].
V praksi so strojni dogodki, ki najbolj vplivajo na IPC, odvisni od sistema,
na katerem deluje prediktor. In sˇtevilo dogodkov, ki jih lahko spremljamo med
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izvajanjem, je strojno omejeno s sˇtevilom specializiranih, namenskih registrov [2].
Na testnem sistemu v viru [2] so imeli dva 4-jedrna procesorja Intel Xeon E5320
z dvema frekvencama na izbiro: 1,6 in 1,86 GHz.
Ta procesorja sta imela dva namenska registra. Prvega so morali nameniti
sˇtetju IPCS . Drugega so namenili sˇtetju dostopov do prvega nivoja podatkovnega
predpomnilnika [2]. Ta strojni dogodek je bil najbolje koreliran z IPC. Strojne
dogodke, ki so najprimernejˇsih za aktivno spremljanje, lahko avtomatsko izberemo
s sortiranjem po korelaciji in omejimo glede na sˇtevilo namenskih registrov [2].
Pri ucˇenju prediktorja uporabimo znanje o racˇunalnikovi arhitekturi in za ucˇne
vzorce izberemo nastavitve, ki spreminjajo frekvenco (preko DVFS) in sˇtevilo
niti z njihovo topologijo (preko DCT z uporabo ukaza sched setaffinity() in ukaza
omp set num threads() iz OpenMP knjizˇice). Pri tem izberemo nekaj mozˇnih in iz-
pustimo simetricˇne [2]. Primer: [(1 procesor, 2 niti z nedeljenim L2 predpomnilni-
kom, 1. frekvenca), (2 procesorja, 2 niti v vsakem z deljenim L2 predpomnilnikom,
2. frekvenca), (2 procesorja, 4 niti, 2. frekvenca)]. Med njimi mora biti nasta-
vitev, kjer pozˇenemo vsak procesor z maksimalnim sˇtevilom niti pri maksimalni
frekvenci [2].
Sedaj si oglejmo opisano z matematicˇnega pogleda za |S| vzorcev:
uIPCt =
|S|∑
i=1
(uIPCi ∗ α(t,i)(e(1...n,i))) + λt(e(1...n,S)) + t (3.4.1)
αt,i je funkcija nad pogostostmi (frekvencami) strojnih dogodkov (event rates) ’e’,
katerih imamo od 1 do ’n’. λt enako, t predstavlja ostanek v linearni funkciji pri
pretvarjanju nastavitev vzorcev v ciljne nastavitve [2].
α(t,i)(e(1...n,i)) =
n∑
a=1
(x(t,a,i) ∗ e(a,i) + γ(t,a,i)) + z(t,i) (3.4.2)
α je funkcija nad frekvencami dogodkov ’e’. Predstavlja preucˇevanje vplivov po-
sameznega dogodka, indeksiranega z ’a’ iz ’i’-tega vzorca, s svojimi nastavitvami,
nad ciljnimi nastavitvami ’t’. S povecˇanjem/manjˇsanjem imitiramo frekvence do-
godkov na ciljnih nastavitvah. Koeficiente (x) in ostanke (γ, z) dolocˇi linearni
regresor [2].
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λt(e(1...n,S)) =
n∑
a=1
(
|S|−1∑
j=1
(
|S|∑
k=j+1
(µ(t,a,j,k) ∗ e(a,j) ∗ e(a,k))))+
|S|−1∑
j=1
(
|S|∑
k=j+1
(µ(t,j,k,IPC) ∗ uIPCj ∗ uIPCk)) + ιt (3.4.3)
λ je funkcija nad medsebojnimi vplivi med uporabljenimi vzorci [2]. Prvi odsek
preucˇuje vpliv med frekvencama istih dogodkov ’e’, indeksiranima z ’a’ izmed
razlicˇnih vzorcev ’j’ in ’k’. Drugi odsek preucˇuje vpliv med uIPC iz razlicˇnih
vzorcev. Zato mora linearni regresor dolocˇiti koeficiente posebej med dogodkoma
(µ(t,a,j,k)) in locˇeno sˇe med uIPC (µ(t,j,k,IPC)) ter konstanto ιt.
3.4.2 Rezultati strojnega ucˇenja
Po izvedbi testov so v viru [2] ugotovili, da so programi obcˇutljivi na topologijo
niti. Torej kateremu jedru so dodeljene. Medtem ko so performanse prakticˇno
enake, lahko nastanejo velike razlike v potrosˇnji elektricˇne energije. Niti redko
uspejo koristiti prednosti deljenega drugega nivoja predpomnilnika, saj pride do
tekme zanj (memory contention) [2]. Tako ima prednost porazdeliti dve niti v
locˇena modula s privatnim drugim nivojem predpomnilnika.
Predikcija zgolj topologije niti po DCT modelu prediktorja omogocˇa izboljˇsave
performans in prihranke elektricˇne energije samostojno. Bolje deluje hibridni mo-
del DCT+DVFS, saj predvidi delovanje s spreminjanjem sˇtevila aktivnih jeder in
frekvence. Samostojna uporaba le DVFS modela prediktorja ne izboljˇsa perfor-
mans [2].
Ker bodo procesorji v prihodnosti imeli vecˇ jeder in tudi vecˇ frekvenc na izbiro
ter namenskih registrov za spremljanje strojnih dogodkov, se pricˇakujejo izboljˇsave
natancˇnost (hibridnega DCT+DVFS) prediktorja. Ta je bila velika zˇe na tem sis-
temu, saj je napacˇno izbral eno izmed 10 najslabsˇih konfiguracij le v 7 % primerov
[2].
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3.5 Usklajevanje porabe strezˇnikov
Na strezˇnikih porabo elektricˇne energije kontroliramo na nivoju strezˇnika, omarice,
celotnega podatkovnega centra ali celotne geografsko porazdeljene infrastrukture
[4]. Resˇitve so zˇe implementirane na nivojih strojne opreme, tovarniˇskega progra-
mja (firmware), gonilnikov, operacijskega sistema in aplikacije [4]. Za nadzorova-
nje stanja celotnega strezˇnika obstaja odprti standard Advanced configuration and
power interface (ACPI), ki se izpopolnjuje.
V tej pestrosti mehanizmov pogresˇamo koordinacijo, sodelovanje med temi
komponentami in mehanizmi, kar pripelje do problemov [4].
• Cˇe preko DVFS znizˇamo frekvenco strezˇnikovega procesorja, se spremeni
sposobnost vseh aplikacij, ki jih gostimo na strezˇniku. V tem pogledu se na
elektricˇno potrosˇnjo gleda kot na vir, ki je na voljo aplikaciji.
• Potrebujemo smiseln mehanizem razvrsˇcˇanja delovnega bremena med stre-
zˇniki, da nobenega ne preobremenimo (zasujemo z delovnim bremenom).
Nekateri strezˇniki utegnejo biti izklopljeni ali njihova storilnost znizˇana za-
radi trenutnih nastavitev frekvence.
• Pri upravljanju potrosˇnje imamo razlicˇne cilje.
– Sledenje (to track) cˇasovnim rokom, pri cˇemer nadzornik poiˇscˇe mini-
malno porabo, da se aplikacija izvede do roka.
– Omejevanje (to cap) porabe, da nimamo termalnih deformacij na kom-
ponentah, da ne prekoracˇimo mesecˇnega proracˇuna. Pri tem zˇrtvujemo
storilnost strezˇnika.
– Optimizacija (to optimize) je kompromis med potrosˇnjo energije, od-
zivnostjo, hlajenjem... Tako cˇasovni rok, omejitve porabe kot tudi
temperature komponent so uporabljene v funkciji, na podlagi katere se
izracˇunajo nove kompromisne nastavitve za celoten strezˇnik.
Ob tej raznolikosti mehanizmov, ki so locˇeni, samostojni, izolirani, z razlicˇnimi
nameni uporabe, prihaja do konfliktov in vmesˇavanja med seboj. Primer je konflikt
med mehanizmoma omejevanja in sledenja, kar ima za rezultat lahko prekoracˇitev
proracˇuna ali slabe zmogljivosti ali odpoved sistema zaradi pregretja [4].
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Neusklajenost med mehanizmom omejevanja in distribucijo delovnega bremena
bi povzrocˇila preobremenitev enih in neizkoriˇscˇenost drugih strezˇnikov. Neiz-
koriˇscˇeni strezˇniki bi lahko postali kandidati za izklop. Delo bi se zgostilo na
zˇe polno obremenjene, ki delujejo pri nizˇji frekvenci zaradi omejitev v porabi ener-
gije, v cˇasu pojavitve (burst) novih zahtev. Skratka nestabilno delovanje celotnega
podatkovnega centra [4].
3.5.1 Hlajenje
Tudi oprema in strosˇki za opremo niso zanemarljivi. Raziskave so pokazale, da
na vsak vat energije potrosˇimo od pol do celoten dodatni vat za opremo zunaj
strezˇnika [4]. Ta vkljucˇuje ventilatorje, hladilnike, klimo racˇunalnike sobe (com-
puter room air conditioner - CRAC), napajalnike (power delivery/supply units -
PDU/PSU), sisteme za brezprekinitveno napajanje (uninterruptible power supply
- UPS) ali v primeru vodnega hlajenja: hladilne stolpe, cˇrpalke [4].
Problem je kompleksen v takih sistemih, ker imamo znotraj strezˇnika vecˇ me-
hanizmov za kontrolo porabe, vecˇ virov informacij in potrebo po kontroli nad
napravami tako znotraj kot zunaj strezˇnika. Med informacijami na primer tem-
peratura, hitrost pretoka zraka/vode in v primeru vode tudi pritisk, da vemo
cˇe je primanjkuje. Pri tem ne smemo prekoracˇiti temperaturnega limita niti na
strezˇniku niti v vecˇjem obsegu.
3.5.2 Osnutek sistema koordinacije
Problem koordinacije je eden izmed problemov optimizacije s pogoji [4]. Isˇcˇemo
minimalno porabo za racˇunalniˇski sistem in za hladilni sistem sobe, v kateri je
racˇunalniˇski sistem postavljen. Elektricˇni mocˇi ’P’, ki ju porabljata racˇunalniˇski
sistem in hladilni sistem zunaj strezˇnikov, sta odvisni od cˇasa ’t’ in ’τ ’ [4]. Ra-
zlogi: obdobje nizke porabe, obdobje visoke porabe, pametna omrezˇja - smart
grid, aktivno spreminjanje porabe preko DVFS, vklop/izklop nekaterih strezˇnikov:
min
∫ t
0
(Pstreznikov(τ) + Phladilnegasistema(τ)) ∗ dτ (3.5.1)
Pri tem ne smemo presecˇi virov (server utilization) na ravni strezˇnika ali ce-
lega podatkovnega centra [4]. V kontekstu tega razdelka je ta vir obremenjenost
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procesorja:
Utilizacijastreznika ≤ Utilizacijameja (3.5.2)
ali temperaturnih ’T’ omejitev katerekoli komponente, celotnega strezˇnika ali na
vecˇji ravni [4]:
Tstreznika ≤ Tmeja (3.5.3)
In ne smemo presecˇi proracˇuna elektricˇne energije, ki se lahko v vsakem trenutku
spremeni. To je kolicˇina energije v vatih [4]:
Pstreznikov(τ) + Phladilnegasistema(τ) ≤ Pproracuna(τ) (3.5.4)
Povezava med delovnim bremenom, ki se kazˇe v obremenjenosti procesorja in
elektricˇne mocˇi, je pogosto modelirana linearno [4] :
Pstreznika(t) = af (t) ∗ obremenjenoststreznika(t) + bf (t) (3.5.5)
Vendar se to zgodi le v primeru, da sta parametra (af (t) in bf (t)) konstanti.
V praksi elektricˇna mocˇ (P) ni v linearni odvisnosti od obremenjenosti strezˇni-
kovega procesorja (server utilization) [4]. Ko merijo elektricˇno mocˇ v odvisnosti
od spreminjajocˇega delovnega bremena, pri vnaprej dolocˇeni stopnji DVFS, torej
fiksni napetosti in frekvenci procesorja, mocˇ narasˇcˇa linearno. Toda cˇe merimo
mocˇ ob spreminjajocˇih stopnjah DVFS ob fiksnem delovnem bremenu, mocˇ narasˇcˇa
hitreje kot linearno [4].
Dokaz je ocˇiten iz formule elektricˇne mocˇi kot zmnozˇek napetosti in elektricˇnega
toka (P = UI) in Ohmovega zakona za elektricˇno napetost (U = RI). Izrazimo
elektricˇni tok (I) in ga nadomestimo v enacˇbi za mocˇ in dobili bomo P = U
2
R .
Elektricˇna mocˇ je kvadratna funkcija elektricˇne napetosti [4]. Tudi cˇe spremi-
njamo le frekvenco (in napetost ostane enaka), se energija porablja ob preklaplja-
nju logicˇnega stanja v vezju [7]. Nizˇja frekvenca pomeni manj preklopov logicˇnih
stanj, kar pomeni manjˇso potrosˇnjo.
3.5.3 Odzivnost strezˇnika
Moderne aplikacije so sestavljene iz vecˇ (za ’M’) stopenj, na primer stopnja po-
vezovanja preko spleta, stopnja aplikacije, stopnja dostopa do podatkovne baze
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itd. Vsaka od teh stopenj lahko tecˇe znotraj svojega navideznega stroja (virtual
machine - VM) [4].
Povprecˇni odzivni cˇas (mean response time - MRT) celotne aplikacije zahteva
prehod skozi vse stopnje in je priblizˇno enak vsoti cˇasa, ki ga zahteva od procesorja
(βnm) in cˇasa, porabljenega na drugih tipih virov (αn) kot so disk, omrezˇje [4]. Cˇasi
so dodatno razvrsˇcˇeni glede na tipe zahtev (za ’N’ tipov). ’λn’ stoji za pogostost
prihoda zahtev n-tega tipa. Zahteve imajo odmerjeni cˇas ’Em’ (CPU entitlement),
namenjen m-ti stopnji aplikacije [4]:
MRT ≈ 1
λ
N∑
m=1
∑N
n=1(βnmλn)
Em −
∑N
n=1(βnmλn)
+
N∑
n
(αnλn) (3.5.6)
Funkcija opiˇse odzivni cˇas na sistemih, kjer uporabljajo migracijo VM med
fizicˇnimi strezˇniki [4]. Uporablja se za preverjanje razporeditve virov strezˇnikovega
procesorja med vecˇ VM na nacˇin, ki ne bo krsˇil dogovorjene storitvene stopnje.
Uporablja se v nadzorniku aplikacije pri arhitekturi s slike 3.4. Primeren je
za modeliranje odzivnosti na strezˇnikih, kjer se zmogljivost njihovih procesorjev
aktivno spreminja. Medtem ko stopnja DVFS vpliva na storilnost strezˇnika, cˇas
izvajanja posamezne zahteve (β) v procesorju morda ne bo spremenjen [4].
3.5.4 Temperatura strezˇnika
Za modeliranje temperature procesorja ’TCPU ’ (ali drugih komponent) se lahko
uporabi enacˇba [4]:
C1
4TCPU
4t =
C2
R(t)
(Tprostora − TCPU (t)) +Q(t) (3.5.7)
Levi del enacˇbe predstavlja temperaturno razliko (4TCPU ) med dvema me-
ritvama in cˇasom (4t) med njima [4]. Odvisna je od prenosa toplote ’Q(t)’ s
procesorja v prostor. Toploto lahko priblizˇno izracˇunamo iz elektricˇne mocˇi (po-
rabe) procesorja ’PCPU (t)’ [4].
PCPU (t) = cf (t) ∗ UtilizacijaCPU (t) + df (t) (3.5.8)
’R(t)’ predstavlja toplotni upor med senzorjem za procesor in senzorjem tempe-
rature prostora, v katerem je strezˇnik [4]. Priblizˇek toplotnega upora ima sledecˇo
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enacˇbo.
R(t) ≈ C3
V nRj
+ C4 (3.5.9)
Prostorninski pretok zraka ’V ’ je odvisen od zasnove hladilnika (heat sink)
[4]. Njegov eksponent (nR) je odvisen od oblike krivulje toplotnega upora kot
funkcije intenzivnosti pretoka zraka. In vse sˇtiri konstante (C1...4) so povezane s
tekocˇinskimi in materialnimi lastnostmi zraka, pakiranjem procesorja in hladilni-
kom [4].
3.5.5 Arhitekturna porazdelitev nadzornikov
Slika 3.2: Preprosta kontrola nad grucˇo strezˇnikov. Narisano po viru [4].
Dvostopenjska kontrolna arhitektura
Kot se vidi na sliki 3.2, nadzornik grucˇe (Group Capper) kontrolira grucˇo strezˇnikov
in upravlja nad elektricˇno mocˇjo, ki je na voljo (power budget) [4]. Omejeno elek-
tricˇno mocˇ dobi nadzornik strezˇnika (Server Capper), ki glede na omejitev spremeni
frekvenco procesorju preko DVFS. Vsi strezˇniki sporocˇajo svojo porabo svojim
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nadzornikom (Server Capper) in tudi nadzorniku celotne grucˇe (Group Capper)
[4].
Cˇe proracˇun elektricˇne energije ni omejen, procesorjevo frekvenco nadzoruje
strezˇnikov nadzornik ucˇinkovitosti (Efficiency Controller), ki glede na referencˇno
vrednost obremenjenosti procesorja dolocˇi frekvenco, da obremenitev procesorja
sledi referencˇni vrednosti. Pri visoki referencˇni vrednosti frekvenco znizˇa in obra-
tno [4]. Strezˇnik nadzorniku ucˇinkovitosti sporocˇa dejansko obremenjenost pro-
cesorja (resource utilization).
Slika 3.3: Nivojna (kaskadno) porazdeljena kontrola nad strezˇniki. Narisano
po viru [4].
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Vecˇstopenjska kontrolna arhitektura
V tej arhitekturi nadzornik porabe elektricˇne energije grucˇe (group power contro-
ler, NPEEG na sliki 3.3) opravlja isto nalogo, le da porazdeljuje in nadzoruje
porabo elektricˇne mocˇi (proracˇun) med posameznimi strezˇniki in vecˇ-strezˇniˇskimi
omaricami [4]. Lokalni nadzorniki porabe elektricˇne energije (local power contro-
ler LNPEE na sliki 3.3) nato nadzoruje porabo na posamezni napravi, naj je to
samostojen strezˇnik ali vstavljen v omarico (blade inside enclosure) [4]. Znotraj
omaric nadzornik porabe elektricˇne energije za omarico (eclosure power controler
NPEEO na sliki 3.3) porazdeljuje elektricˇno mocˇ med vstavljene strezˇnike.
Predlagana omejitev (od nadzornikov) in pred-nastavljena se primerjata, na
koncu je minimalna izmed njiju uporabljena za nastavitev referencˇne obremenitve
procesorja (’ref’ iz LPC na sliki 3.3) [4]. Referencˇna obremenitev procesorja
je sporocˇena nadzorniku ucˇinkovitosti (Efficiency Controller NU na sliki 3.3).
Nazadnje NU preko DVFS nastavi ustrezno frekvenco na strezˇniku [4].
Locˇeno imamo v arhitekturi nadzornika delovnega bremena (Global Controller
NDB na sliki 3.3). Njegova vloga je spremljanje dejanske obremenitve procesor-
jev (’o’ iz strezˇnikov na sliki 3.3) in porazdeljevanje delovnega bremena (workload
distribution ’R’ na sliki 3.3) med aktivnimi strezˇniki [4]. NDB lahko ukazˇe iz-
klop strezˇnikov in porazdeli delo med preostalimi aktivnimi z ”migracijo navidezne
naprave“ (VM migration) in jih po potrebi ponovno zazˇene [4].
Pri uporabi te arhitekture lahko pride do krsˇitev pri porabi elektricˇne energije
zaradi zakasnitev ob prehodu novih vrednosti skozi sistem [4].
Arhitektura za dogovorjeno storitveno stopnjo
V tej arhitekturi (slika 3.4) so stopnje (tiers) aplikacije locˇene in se izvajajo zno-
traj VM, porazdeljenih cˇez vecˇ fizicˇnih strezˇnikov [4]. Je razsˇiritev arhitektur za
kontrolo porabe elektricˇne energije. Tokrat nadzorujemo odzivnost aplikacij, da
ustrezajo pogojem dogovorjene storitvene stopnje (service level agreement). Nad-
zornik aplikacije (application controller) glede na ciljno odzivnost posamezni VM
predpiˇse referencˇno obremenitev strezˇnikovega procesorja (resource utilization) [4].
Referencˇna obremenitev procesorja za VM se prilagajo glede na sporocˇeno
(feedback) obremenitev strezˇnikovega procesorja ali na podlagi vnaprejˇsnje (feed-
forward) ocene obremenitve s pomocˇjo formule 3.5.6 in obcˇasnimi popravki ocen
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Slika 3.4: Arhitektura za dogovorjeno storitveno stopnjo. Narisano po viru
[4].
z dejanskimi meritvami delovnega bremena (potrosˇnjo virov) v realnem cˇasu [4].
Nadzornik ucˇinkovitosti (efficiency controller na sliki 3.4) skozi DVFS nadzo-
ruje porabo elektricˇne energije strezˇnika. Pri tem skusˇa zadostiti skupnim zahte-
vam po virih strezˇnikovega procesorja za vse VM, ki tecˇejo na njem [4]. Dodatno
mora razporediti vire (entitlement for CPU resources) med VM, da so posamezne
potrebe po virih zadosˇcˇene. Cˇe zahteve presegajo sposobnost strezˇnika, lahko cˇas
razporedi proporcionalno glede na kolicˇino zahtev ali glede na nastavljene priori-
tete aplikacij [4].
Vkljucˇitev hlajenja
Doslej termodinamike nismo vkljucˇili, da bi uporabili formulo 3.5.7. Zgornje
arhitekture lahko nadgradimo z nadzornikom hlajenja (fan controller) [4]. Lahko
bi kombinirali hlajenje z arhitekturo s slike 3.4 s kontrolo nad aplikacijami in
arhitekturo s slike 3.3 s kontrolo nad potrosˇnjo energije strezˇnikov [4].
Slika 3.5 prikazuje moj primer za vecˇ-nivojno kontrolno arhitekturo. LNPEE
44 POGLAVJE 3. ZELENO RACˇUNALNISˇTVO
Slika 3.5: Hlajenje na vecˇstopenjski kontrolni arhitekturi. Po opisu v viru
[4].
porazdeli proracˇun energije med NU in nadzornikom hlajenja - NH. NH uravnava
hitrost ventilatorjev na podlagi temperature strezˇnikovega procesorja z minimalno
porabo energije za hlajenje [4].
3.5.6 Delovanje nadzornikov
Ta odsek je zbirka predlaganih algoritmov nadzora nad informacijam v nadzorni-
kih. Z DVFS je mogocˇe frekvenco procesorja nastaviti v nekaj nanosekundah [4].
Kontrolni interval dolocˇa odlocˇitev, za koliko cˇasa smemo presecˇi porabo proracˇuna
elektricˇne energije.
Nadzornik ucˇinkovitosti
Nadzornik ucˇinkovitosti s slik 3.2 in 3.3 lahko deluje po nadaljnjem opisu. Ta opis
je le predlog iz vira [4] in predvideva prilagoditve.
Pri vsakem kontrolnem intervalu (indeksiran z ’j’) se zgodi sledecˇe [4].
1. Poizvemo povprecˇno obremenjenost procesorja za prejˇsnji interval
’util(j − 1)’. Poizvedbo opravimo enkrat in uporabimo pridobljeno vre-
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dnost. Podatke lahko preberemo vecˇkrat v preteklem intervalu in uporabimo
povprecˇje pridobljenih vrednosti.
2. Na podlagi obremenjenosti izracˇunamo frekvenco za trenutni interval:
f(j) = f(j − 1)− λfQ(j − 1)util(j − 1)
refutil
(refutil − util(j − 1)) (3.5.10)
’f(j − 1)’ je izracˇunana frekvenca iz prejˇsnjega intervala. ’fQ(j − 1)’ je
nastavljena strojno podprta frekvenca iz prejˇsnjega intervala. ’refutil’ je re-
ferencˇna obremenjenost procesorja, ki ga nadzorniku ucˇinkovitosti predpiˇse
lokalni nadzornik. ’λ’ je konstanta. Nazadnje izracˇunano frekvenco omejimo
v vrednosti:
f(j) = min(fmax,max(fmin, f(j))). (3.5.11)
3. Izracˇunano frekvenco pretvori v ustrezno strojno podprto frekvenco fQ(j).
Primer: f(j) = 1434, 6798 ⇒ fQ(j) = 1400 glede na moj procesor. Glede
nastavljanja frekvenc je bolje razlozˇeno v odseku 3.2.
4. Cˇe procesor ne tecˇe pri strojno podprti frekvenci za trenutni interval fQ(j),
jo nastavi.
Ta proces uporabi povratne informacije od strezˇnika (feedback control [4]),
kot smo zˇe omenili v opisih vlog nadzornikov, tokrat le konkretneje predlagamo
uporabo teh informacij.
Matematicˇna formula v drugem koraku je zasnovana tako, da se frekvenca
hitro odzove na nenaden prihod vecˇje kolicˇine zahtev in se pocˇasneje znizˇuje v
pricˇakovanju nove kolicˇine. To se zgodi ob λ ∈ (0, 2) [4]. Cˇe bi strezˇnik dolgo cˇasa
ostal brez zahtev, bi lahko izracˇunana frekvenca (f(j − 1)) koncˇala na zelo nizki
vrednosti, s katere bi jo tezˇko hitro dvignili. Da se to preprecˇi, jo omejimo med
fmin in fmax v dodatnem pod-koraku [4].
Nadzornik strezˇnika
Predlog algoritma za nadzornika strezˇnika s slike 3.2.
Na vsakem kontrolnem intervalu (indeksiran z ’k’) se zgodi sledecˇe [4].
1. Poizvemo povprecˇno porabo elektricˇne energije strezˇnika za prejˇsnji interval
’srvPow(k − 1)’.
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2. Izracˇunamo, koliko energije ima strezˇnik na voljo (v procentih ∈ [0, 100]) od
predpisane omejitve porabe. Najprej izracˇunamo odstopanje:
err(k) =
srvCap− srwPow(k − 1)
maxPow −minPow (3.5.12)
’err(k)’ predstavlja delezˇ med razliko limita ’srvCap’ in porabo iz prejˇsnjega
intervala glede na razliko med maksimalno in minimalno porabo. Nato
dolocˇimo porabo elektricˇne energije ’qv(k)’ za trenutni interval v procen-
tih:
qv(k) = qv(k − 1) +K ∗ err(k) (3.5.13)
Procenti se uporabljajo, da naredimo algoritem neodvisen od konkretne po-
rabe strezˇnika, ki je v vatih. ’qv(k − 1)’ je delezˇ porabe elektricˇne energije
iz prejˇsnjega intervala. ’K’ je konstanta. Nazadnje izracˇunane procente sˇe
omejimo v vrednosti:
if (qv(k) > 100) qv(k) = 100
else if (qv(k) < 0) qv(k) = 0
3. Izracˇunani delezˇ energije pretvorimo v ustrezen indeks strojno podprte fre-
kvence:
if (qv(k) < gvthreshold)
indFreq(k) = floor(Gainlow * qv(k) + nFreqs)
else indFreq(k) = floor(Gainhigh *(qvthreshold - 100))
4. Cˇe procesor ne tecˇe pri strojni frekvenci za trenutni interval, indeksirani z
indFreq(k), jo nastavi.
Algoritem je poskus linearizacije nad-linearne povezave med elektricˇno mocˇjo
(porabo) in nastavljeno frekvenco [4]. Zato se pretvorba v tretjem koraku razbije
na dve linearni funkciji. Cˇe je trenutni delezˇ energije pod vrednostjo, ki locˇuje ti
dve funkciji ’qvthreshold’, se uporabi prva linearna funkcija z ’Gainlow’ koeficientom.
Cˇe je preko vrednosti, se uporabi druga linearna funkcija z ’Gainhigh’ koeficientom
[4]. Za vecˇ informacij in grafe, prosim, poglejte v vir [4].
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Nadzornik grucˇe
Predlog algoritma za nadzornika grucˇe s slik 3.2 [4]. Slika 3.3 prikazuje sesˇtevanje
potrosˇnje, preden jo nadzornik grucˇe prejme. V algoritmu potrebujemo podatke o
porabi elektricˇne energije individualnega strezˇnika.
V vsakem ’l’-tem kontrolnem intervalu se izvedejo sledecˇi koraki [4].
1. Poizvemo povprecˇno porabo elektricˇne energije za vsak posamezni strezˇnik
iz prejˇsnjega intervala ’srvPowm(l − 1)’. ’m’ je sˇtevilka strezˇnika od vsega
’M ’ strezˇnikov.
2. Poizvemo (izracˇunamo) porabo elektricˇne energije celotne grucˇe
’grpPow(l − 1)’ za prejˇsnji interval.
3. Porazdeli proracˇun elektricˇne energije med strezˇniki sorazmerno z njihovo
trenutno porabo:
srvCapm(l) =
srvPowm(l − 1)
grpPow(l − 1) ∗ grpCap (3.5.14)
Algoritem uposˇteva energetske potrebe (zaradi sprememb v frekvenci in po-
trosˇnji) individualnega strezˇnika in temu ustrezno porazdeli energijo [4]. Omenili
smo tudi mozˇnost izklopa posameznega strezˇnika v opisu nadzornika delovnega
bremena (s slike 3.3), kar je dodaten razlog za ustreznost pristopa kljub prepro-
stosti.
3.5.7 Porazdelitev delovnega bremena
Naloga nadzornika delovnega bremena je minimizacija potrosˇnje elektricˇne ener-
gije: min(
∑m
i=1 poweri). ’m’ je sˇtevilo strezˇnikov (servers/blades s slike 3.3). Pri
tem mora uposˇtevati omejitve porabe na vseh nivojih in uposˇtevati raznolikost
strojne opreme strezˇnikov [4].
• Lokalno mora uposˇtevati limit elektricˇne energije, predpisan za individualni
strezˇnik [4]:
poweri ≤ LOCAL LIMITi (3.5.15)
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• Za omarice s strezˇniki mora uposˇtevati limit, predpisan po posamezni oma-
rici:
m∑
i=1
(Miqpoweri) ≤ ENCLOSURE LIMITq (3.5.16)
’q’ indeksira posamezno omarico in ima vrednosti od 1 do ’l’. ’l’ je kolicˇina
omaric. ’Miq’ je matrika, v kateri z ’0’ prikazˇemo locˇenost od omarice in z
’1’ pripadnost strezˇnika v omarico [4].
• Za celotno grucˇo se uposˇteva trenutni limit za grucˇo [4]:
m∑
i=1
poweri ≤ GROUP LIMIT (3.5.17)
Glavni del algoritma je narediti razpored VM med strezˇniki:
n∑
j=1
Xij = N (3.5.18)
’Xij ’ je matrika pripadnosti VM k strezˇniku, kar simbolizira ’1’. ’N ’ je kolicˇina
virtualnih naprav [4]. Pomaga, cˇe si sistem predstavljate kot hibrid arhitektur
s slike 3.3, ki upravlja s potrosˇnjo energije na strojni opremi, in arhitekture s
slike 3.4, ki upravlja z aplikacijami. Obe arhitekturi se zdruzˇita v nadzorniku
ucˇinkovitosti.
Ko je razpored izbran, mora ustrezati pogojem zanj. Breme, ki ga predstavlja
migracija VM, ne sme biti preveliko:
m∑
i=1
n∑
j=1
αmigration|Xij −X0ij | ≤ OV ERHEADmigration (3.5.19)
’αmigration’ predstavlja konstantno breme, ki ga migracija povzrocˇa. ’X
0
ij ’ je raz-
pored, ki je bil uporabljen v prejˇsnjem kontrolnem intervalu. Vsili omejitev sˇtevila
migracij VM v vsakem kontrolnem intervalu [4].
Ker zˇelimo migracijo VM, moramo ugotoviti vpliv migracije na strezˇnike. Zato
ocenimo obremenjenost procesorja za vsak strezˇnik ’ri’:
ri = min(1.0,
n∑
j=1
XijUj(1 + αvirtual))i. (3.5.20)
Obremenitev procesorjev posameznih strezˇnikov je omejena na 100 %. ’Uj ’ je ma-
trika s povprecˇnimi obremenitvami procesorjev znotraj strezˇnika pod nastavljeno
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frekvenco. ’αvirtual’ predstavlja dodatno breme zaradi VM ob bremenu aplikacije
[4].
Ko so obremenitve procesorjev izracˇunane, jih preverimo, da ne presegajo re-
ferencˇne obremenitve procesorja ’r¯i’, ki jih postavlja lokalni nadzornik porabe ele-
ktricˇne energije (LNPEE s slike 3.3): ri ≤ r¯i [4]. Obremenitve procesorja morajo
biti ”umerjene“ na dejansko obremenjenost pri maksimalni mogocˇi frekvenci. Dva
strezˇnika z istima relativnima obremenitvama procesorja, vendar z razlicˇnima na-
stavljenima frekvencama procesorjev nista primerljiva [4]. In ob razlicˇni strojni
opremi je ”umerjenost“ na dejansko obremenitev procesorja nujna.
Nazadnje predvidimo porabo elektricˇne energije iz ocenjenih obremenitev pro-
cesorjev na strezˇnikih: poweri = riseo ∗ ri + base0. ’base0’ predstavlja zacˇetno
potrosˇnjo, ko strezˇnik ne izvaja aplikacij in je obremenitev procesorja priblizˇno
nicˇ. ’rise0’ predstavlja linearni faktor narasˇcˇanja potrosˇnje z vecˇanjem obreme-
njenosti procesorja. Oba parametra sta izmerjena pod maksimalno nastavljivo
frekvenco zaradi poenostavitve problema sporocˇenih obremenitev procesorja [4].
Izracˇunano porabo elektricˇne energije preverimo glede na limit porabe, naveden
na zacˇetku opisa optimizacije. Cˇe na strezˇniku ne tecˇe nobena virtualna naprava,
se sklepa, da bo kmalu izklopljen in njegova potrosˇnja je nicˇ. V praksi nekaj
strezˇnikov brezdelno cˇaka v stanju pripravljenosti za primer nenadnega prihoda
velike kolicˇine zahtev [4].
Iskanje razporeda virtualnih naprav
Doslej smo nasˇteli enacˇbe in omejitve pri optimizacijskem problemu. Ob velikem
sˇtevilu strezˇnikov problem lahko postane prakticˇno neizvedljiv (infeasible) v cˇasu
kontrolnega intervala [4]. Posledica je, da je kontrolni interval za nadzornika
delovnega bremena daljˇsi od ostalih nadzornikov. Tudi selitev VM in izklop in
vklop strezˇnika lahko zahtevata daljˇsi cˇas, odvisno od izvedbe. Za selitev so v viru
[4] le vklopili/izklopili zˇe vnaprej pripravljeno kopijo VM z ustreznim nivojem
aplikacije za namesˇcˇenim.
Za resˇevanje (preiskovanje mozˇnih razporeditve VM) se sicer uporabljajo hevri-
sticˇne metode, kot so na primer genetski algoritmi [4]. Ne bodo poiskali najboljˇse
resˇitve, vendar se s pravilnim nastavitvami cˇasa iskanja in kombiniranja nedo-
koncˇnih rezultatov lahko priblizˇamo najboljˇsi resˇitvi.
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3.5.8 Testi koordinacije
Testi so v viru [4] izvedeni na simulaciji s pomocˇjo dnevniˇskih zapiskov (trace)
prihodov zahtev, ki so jih tudi zdruzˇili, da bi umetno ustvarili situacijo z vecˇjo
kolicˇino zahtev. Koordiniran sistem je dosegel 64 % prihranka energije v primerjavi
s sistemom brez kontrole porabe elektricˇne energije (baseline). Zmogljivost sistema
je padla za 3 % ob 5 % krsˇitvi proracˇuna elektricˇne energije. V primerjavi s
sistemom brez koordinacije nadzornikov, kjer je zmogljivost padla 12 % in proracˇun
energije krsˇen 7 % cˇasa izvajanja [4].
Pri vseh kolicˇinah zahtev se je bolje odrezal sistem s kontrolo porabe elek-
tricˇne energije (koordiniran ali ne) proti sistemu brez kontrole porabe z vecˇjimi
relativnimi prihranki ob nizkem bremenu [4]. Cˇe primerjamo koordinacijo proti
ne-koordinaciji, so relativni prihranki vecˇji ob visokih bremenih [4].
Pri tem je bolj pomemben razpon nastavljivih strojnih frekvenc. Te so bolj
pomembne, kot dolzˇine kontrolnih intervalov uporabljenih v nadzornikih [4]. Pri
intervalih bi si sicer mislili, da krajˇsi, kot so, bolj stroga je kontrola in krajˇse
so prekoracˇitve elektricˇnega proracˇuna. To je pomemben parameter, toda vecˇji
razpon nastavljivih frekvenc prinasˇa vecˇjo prilozˇnost za varcˇevanje. Kot primer
ima moj procesor iz razdelka 3.2 od 1,4 do 4 GHz in sˇtiri-jedrni Xeon iz testov v
razdelku 3.4 le 1,6 in 1,86 GHz. Dolzˇine kontrolnih intervalov, ki so jih uporabili
v simulaciji v viru [4] so:
• 1 za nadzornika ucˇinkovitosti (NU),
• 5 za lokalnega nadzornika (LNPEE),
• 25 za nadzornika omarice (NPEEO),
• 50 za nadzornika grucˇe (NPEEG) in
• 500 za nadzornika delovnega bremena (NDB).
Vse nadzornike najdemo na sliki 3.3. Pri tem sklepam, da so enote v sekundah,
vendar enote v viru [4] niso navedene.
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3.6 Zanesljivost diskov in njihova poraba ener-
gije
Zanesljivo hranjenje podatkov predstavlja vse bolj pomembno podrocˇje za velike
racˇunalnike sisteme. Potrebe po vedno vecˇjem prostoru za shranjevanje podatkov
zahtevajo vedno vecˇje sˇtevilo trdih diskov [6]. S tem naraste tudi verjetnost, da
eden izmed njih odpove. Hkrati se povecˇuje tudi kapaciteta diskov, gostota podat-
kov na njih. Vendar izgube podatkov niso sprejemljive [6]. Bi sprejeli izginjanje
komentarjev, slik in videov na spletnih straneh Facebook, Twitter, Youtube? Ali
izgubo rezultatov raziskav, ki so vzele mesece na superracˇunalniku?
Neposredne kopije podatkov ali dodatni (meta)podatki, ki nam omogocˇijo re-
konstrukcijo izgubljenih ali okvarjenih, predstavljajo nujno redundanco poleg bi-
stvenih podatkov [6]. Oboje morajo diski hraniti. Potrebujemo torej sˇe vecˇ
prostora za hranjenje podatkov, sˇe vecˇ trdih diskov, da povecˇamo zanesljivost sis-
tema hranjenja podatkov. Diski porabijo do 27 % energije podatkovnega centra
[6]. V prihodnosti lahko pricˇakujemo, da bo ta delezˇ sˇe vecˇji.
To nas sili k vpeljavi tehnik varcˇevanja z energijo na diskih. Trenutno najbolj
preprosta in v splosˇni uporabi je izklop diskov po preteku od uporabnika nasta-
vljenega cˇasa neaktivnosti (timed-off shutdown). RAID se uporablja za resˇevanje
odpovedi enega (RAID-5) do dveh (RAID-6) trdih diskov [6]. Za odkrivanje la-
tentnih okvar sektorjev (latent sector errors - LSE) se uporablja pregled diska ali
preverjanje po vpisu [6].
V vseh racˇunalniˇskih sistemih zˇelimo izboljˇsati zanesljivost in hkrati varcˇevati
z elektricˇno energijo. Zˇelimo zdruzˇiti tehnike povecˇevanja zanesljivosti diskov in
varcˇevanja z energijo [6]. Za nemoteno delovanje v aktivnem cˇasu diskov se
obe vrsti tehnik, ne glede na to, katera je uporabljena v praksi, izvajata v cˇasu
neaktivnosti diskov. Vprasˇevanje je, koliksˇen delezˇ cˇasa neaktivnosti nameniti
tehniki za vecˇanje zanesljivosti in preostanek tehniki za varcˇevanje z energijo [6]?
Pri vecˇanju zanesljivosti aktivno beremo z diska, torej podaljˇsujejo cˇas aktivno-
sti diska, da odkrijemo LSE [6]. Podrocˇje energetske ucˇinkovitosti se ukvarja ravno
z obratnimi tehnikami, kjer zˇelimo podaljˇsati cˇas neaktivnosti, diske upocˇasniti ali
zacˇasno izklopiti. Medtem ko so tehnike samostojno poznane in dobro raziskane,
interakcijo med tehnikami za zanesljivost in za varcˇevanje sˇe vedno raziskujejo [6].
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3.6.1 Vecˇanja zanesljivosti diskov
Cilj teh tehnik je podaljˇsanje povprecˇnega cˇasa do izgube podatkov (mean time to
data loss - MTTDL), ki je mera za zanesljivost [6].
Latentne okvare sektorjev
Skrite, sˇe neodkrite, latentne okvare sektorjev poznamo tudi pod imenom ne-
obnovljive okvare ob branju (unrecoverable read errors). Nastanejo po uspesˇnem
vpisu podatkov v sektor in so odkrite ob branju ali prej s tehniko za vecˇanje
zanesljivosti.
Vzroki za okvaro so neposredno fizicˇni (opraskana povrsˇina, izrabljenost premi-
cˇnih delov). Posredno lahko izvirajo iz drugih vzrokov, na primer okvara krmilnega
vezja, vdor prahu na povrsˇino diska, defekti med izdelavo, vibracije med prenosom
diska, stik bralno-pisalne glave s plosˇcˇo. Pri tem lahko en vzrok vodi v drugega
in vecˇja kolicˇina LSE je lahko pokazatelj okvarjene povrsˇine diska. V najslabsˇem
primeru izgubimo vse podatke.
Pogostost okvar diskov in njihovih zamenjav se iz prakticˇnih podatkov razlikuje
od proizvajalcˇevih navedenih povprecˇnih cˇasov do odpovedi diska (mean time to
failure - MTTF). Pri tem ni velikih razlik med tipi diskov [6]. Pomembni dejavniki
so starost diska in pogoji obratovanja. Starejˇsi diski imajo vecˇjo verjetnost za pojav
LSE [6], prav tako diski, ki obratujejo v prasˇni okolici ali so mocˇneje obremenjeni.
Ugotovili so prostorsko in cˇasovno zgosˇcˇenost vecˇ LSE. Torej so bile povzrocˇene iz
enega dogodka kot je praska ob dotiku bralno-pisalne glave ob plosˇcˇo [6].
Ti podatki kazˇejo, da je modeliranje pojavov LSE po Poissonovi porazdelitvi
napacˇno. Ustrezno nastavljena Paretova porazdelitev se bolje ujema s prakticˇnimi
podatki odpovedi diskov [6]. Uporaba razlicˇnih porazdelitev povzrocˇa probleme
pri primerjavi rezultatov posameznih raziskav.
Polje poceni diskov z redundantnimi podatki
Redundant Array of Inexpensive Disks - RAID so polja diskov, kjer z razlicˇnimi
porazdelitvami blokov podatkov in blokov metapodatkov med diski poskrbimo za
redundanco. RAID-0 nima redundance. Pri RAID-1 so metapodatki kopije blo-
kov. Pri RAID-2 se med diski porazdeljujejo biti in odstranitvene kode (oblika
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error correction & check - ECC). Pri RAID-3 se porazdeljujejo bajti s paritetnimi
biti na dodeljenem disku. Pri RAID-4 se porazdeljujejo bloki podatkov s pari-
tetnim blokom na dodeljenem disku. Vsi od 2 do 4 niso v sˇiroki uporabi zaradi
pomanjkljivosti [66, 15, 16]. Zaradi redundance, razen pri RAID-0, je potrebno
vecˇ diskov, kar pomeni vecˇjo porabo energije [6].
Na vecˇjih racˇunalnikih sistemih se uporablja RAID-5. Zahteva najmanj 3 diske,
kjer se bloki podatkov in blok s paritetnimi biti krozˇno permutirajo med diski.
Paritetni blok sedaj ni vecˇ na istem disku, kar povecˇa zanesljivost. Cˇe eden odpove,
ga nadomestimo. Pri tem se podatki obnovijo iz podatkov in paritetnih bitov na
preostalih diskih.
Toda med obnovo lahko naletimo na LSE. V najboljˇsem primeru bo odsek, ki ga
ne more obnoviti, preskocˇen. Vseeno smo izgubili podatke. V najslabsˇem primeru
bo celoten proces neuspesˇen in bomo izgubili podatke celotnega polja, razen cˇe
imamo nekje kopijo vseh podatkov [55]. Ta scenarij je tudi glavni zagovor uporabe
RAID-6, ki RAID-5 nadgradi s dodatnim blokom paritetnih bitov na odsek.
Prepleteno preverjanje paritete
Interleaved Parity Check - IPC je mehanizem z redundanco znotraj diska, ki resˇuje
problem pojavitve LSE [6]. Pred vpisom na disk se segment sledecˇih si sektorjev
logicˇno porazdeli v matriko in doda na dno matrike sektor s paritetnimi biti za
posamezno kolumno. Med splosˇne podatke v RAID-5 se vpiˇse segment, ki je zˇe
”prepletenica“ podatkov in metapodatkov, poleg tega segmenta RAID-5 doda sˇe
svoj paritetni blok [6]. Glede na analizo in simulacije ima uporaba IPC minimalni
vpliv na obremenjenost diskov; tako RAID-5 z IPC postane primerljiv RAID-6
[6].
Pregled
Scrubbing je periodicˇno branje celotnega diska z namenom odkritja LSE, preden
bomo potrebovali vsebino pregledovanega sektorja [6]. Zato se ga uporablja na
RAID. Cˇe odkrijemo LSE, lahko popravimo vsebino preko RAID in uporabimo
ostale podatke in paritetni blok [6]. Sektor bo obnovljen v rezervnem prostoru
diska, ki je namenjen nadomesˇcˇanju okvarjenih sektorjev. Pregled praviloma opra-
vimo vsak dan ali najkasneje na vsaka 2 tedna [6].
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Staggered scrubbing za razliko od navadne oblike segmente v disku zbere v
regije. Scrubbing pregleduje najprej znotraj regij [6]. Ker so LSE lokalizirane,
pregled regij izboljˇsa mozˇnost, da enega izmed okvarjenih sektorjev hitro odkri-
jemo [6]. Za merjenje uspesˇnosti so predlagali povprecˇni cˇas od okvare sektorja
(pojava LSE) do odprave (Mean Latent Error Time - MLET). MLET je do 30 %
krajˇsi od normalne zaporedne verzije in povprecˇen cˇas iskanja LSE do 40 % krajˇsi
[6]. Obstaja torej mozˇnost za optimiziranje vrstnega reda pregleda (scrubbing)
segmentov diska.
Accelerated scrubbing izkoriˇscˇa informacijo, da se od 20 % do 50 % okvar sek-
torjev nahaja v prvih 10 % logicˇnega prostora diska [6]. Odkrivanje LSE se pri
tej vrsti zacˇne v omenjenem obmocˇju. Glede na razdaljo med okvarami po cˇasu
vsi diski dozˇivijo okvaro sektorja na enako dvotedensko obdobje, cˇe vse LSE raz-
poredimo cˇez zˇivljenjsko dobo diska [6].
Redundanca znotraj diska
Intra-disk redundancy je namenjen obnovi ob pojavu LSE iz kopije podatkov, ki so
shranjene znotraj istega diska [6]. Nastaviti je potrebno ustrezno sˇtevilo kopij, da
ni velikega vpliva na performanse diska. Predstavlja cenejˇso alternativo, cˇe kopije
ustvarjamo znotraj RAID-5 v primerjavi z RAID-6, ki bi zahteval dodaten disk
[6]. Ta pristop odpravi potrebo po rednem pregledovanju diska (scrubbing) [6],
vendar je pregled sˇe vedno potrebno obcˇasno opraviti, ker je lahko veliko sˇtevilo
LSE pokazatelj tezˇav z diskom.
Zakasnjeno preverjanje po vpisu na disk
Idle Read After Write - IRAW je oblika preverjanja vpisanih podatkov. Po vpisu
ohranja kopije vpisanih sektorjev v medpomnilniku diska do cˇasa neaktivnosti di-
ska. Tedaj primerja vsebino vpisanih sektorjev in medpomnilnika [6]. Takojˇsnje
preverjanje vpisanih podatkov slabo vpliva na performanse diska. Ker se vecˇina
LSE pripeti kmalu po vpisu, se s tem procesom izognemo vecˇini LSE [6]. Iz-
boljˇsana zanesljivost je primerljiva s pregledovanjem diska (scrubbing), vendar se
lahko disk zacˇne odzivati pocˇasneje, zaradi zasedenosti medpomnilnika diska [6].
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3.6.2 Varcˇna uporaba diskov
Za varcˇevanje z energijo se uporablja namerni izklop celotnega racˇunalnika, izklop
zaslona, izklop diska ali preklop v stanje nizke porabe (sleep) po preteku nastavlje-
nega cˇasa neaktivnosti uporabnika [6]. Izziv je prepoznati cˇase neaktivnosti, ki so
zadosti dolgi, da se prihranjena energija (vsaj) izenacˇi (break-even time) z energijo,
uporabljeno za zagon (spin-up) diska, ki lahko traja nekaj sekund [6]. Agresivni
prediktor, ki bi to storil hitreje kot tehnike, temeljecˇe na nastavljenem pretecˇenem
cˇasu, je v raziskavi. Kontrolo nad diski bi bilo najbolje prepustiti programerjem,
saj najbolje poznajo aplikacijo in kaj uporabnik potencialno dela [6].
Masivno polje neaktivnih diskov
Massive Array of Idle Disks - MAID je tip polja, kjer se podatki skopirajo v
diske, ki imajo vlogo medpomnilnika (cache) in so aktivni ves cˇas. Preostali diski
(non-cache) so lahko zato dalj cˇasa neaktivni [6].
Zgosˇcˇanje popularnih podatkov
Popular Data Concentration - PDC je sˇe boljˇsi pristop, kjer pogosto dostopane
podatke premaknemo na izbrano podskupino diskov. V primerjavi z MAID ne
zahteva dodatnih (cache) diskov in prihrani vecˇ energije [6]. Vendar PDC spre-
minja zanesljivost sistema diskov, ker podskupino diskov s popularnimi podatki
dodatno obremeni, kar zahteva dodatne raziskave [6].
Potrosˇnje energije v polju diskov
Da performanse polja diskov sledijo performansam mnozˇice procesorjev se upora-
blja veliko vecˇ diskov, kot je procesorjev, v razmerjih na primer 35 ali 21 diskov
na en procesor. V takih razmerjih diski potrosˇijo vecˇ kot sˇtirikratnik energije
procesorja [6].
S pravilno izbiro datotecˇnega sistema in njegovimi nastavitvami lahko prihra-
nimo od 5,4 % do 840 % energije vecˇ od privzetih nastavitev [6]. Strezˇniki imajo
predvidljive vzorce obremenjenosti z zahtevami, kar pomaga izbrati nastavitve da-
totecˇnega sistema. Vendar univerzalnega datotecˇnega sistema, ki bi dobro deloval
v vseh situacijah, ni [6].
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Varcˇevanje z migracijo popularnih blokov podatkov
V primeru vecˇ-hitrostnih diskov se lahko hitrost prilagodi, da ustreza obremenitvi,
kolicˇini zahtev [6]. Dodatni mehanizem je uporaba ustrezne zamenjevalne stra-
tegije, da popularni bloki podatkov ostanejo cˇim dalj cˇasa v pomnilniku in diski
lahko ostajajo dalj cˇasa v stanjih nizke porabe (neaktivnosti) [6]. Aktualna raz-
iskovana zamenjevalna tehnika je bila z dinamicˇno prilagodljivimi pomnilniˇskimi
particijami, ki hranijo podatke iz razlicˇnih diskov [6].
Glavni problem pri PDC je, da zahteva cˇas za zbiranje statistike dostopov do
datotek, da se zabelezˇi statistika dostopov in prepozna, kateri podatki so popularni
[6]. Pristop ne deluje dobro za strezˇnike, kjer se ne dostopa do celotnih datotek.
Pri strezˇnikih s podatkovno bazo, kjer se dostopa do blokov podatkov znotraj
datotek, zato uporabljajo program counter - PC, da identificirajo popularne bloke
podatkov [6].
Drug pristop je z uporabo virtualizacije. Iz vsakega logicˇnega diska (volume)
se izbere nekaj blokov podatkov in zdruzˇi v ”delovno zbirko“ [6]. Ta zbirka je
skopirana na podskupino diskov. Vsi dostopi se z virtualizacijo preusmerijo na
podskupino diskov (ali enega) [6]. Ostali diski so upocˇasnjeni ali v stanju nizke
porabe. Pri tem celotni podatki (datoteke) niso premaknjeni med diski za razliko
od PDC [6].
Varcˇevanje z reprodukcijo na oddaljenih lokacijah
Pri oddaljenih varnostnih kopijah je smiselno zakasniti izvedbo sprememb na var-
nostni kopiji [6]. Posˇljemo le spremembe, ki morajo biti narejene na zˇe obstojecˇi
kopiji. Uporabimo stiskanje sprememb (log folding) nad dnevnikom sprememb,
kjer se vecˇ sprememb nad istim podatkom strne v eno samo spremembo [6]. V
viru [6] so zapisi v dnevniku sprememb vsebovali fizicˇne naslove do diskov, zato
so lahko sortirali spremembe v tako imenovana ”okna“, da je naenkrat cˇim vecˇ do-
stopov do istega diska, ki uvaja spremembe na svojem delu kopije. Z zakasnitvijo,
stiskanjem in sortiranjem so uspeli dosecˇi 80 % do 85 % prihranka energije [6].
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Nove tehnike shranjevanja
Poskusno so vgradili procesor z nizko porabo elektricˇne energije neposredno na
solid state disk - SSD [6]. Na standardnih sistemih potrosˇnja energije na pro-
cesorju raste nad-linearno z njegovo hitrostjo, kar naredi uravnavanje porabe na
takih sistemih neucˇinkovito [6]. Z vgradnjo procesorja so dobili najboljˇso mozˇno
kombinacijo hitrosti in potrosˇnje energije.
Vendar so avtorji raziskave priznali, da so naslavljanje preko parov kljucˇa in
vrednosti prilagodili posebej za lastnosti pomnilnika Flash [6]. Poskus je vsaj
pokazal poceni alternativo tradicionalnim trdim diskom. Vendar imajo SSD pro-
bleme z manjˇso kapaciteto, omejenim sˇtevilom vpisov v pomnilnik Flash, posebno
ob intenzivnem vpisovanju na isto lokacijo, kar lahko poslabsˇa odzivnost diska bolj
kot na mehanskih diskih z vrtljivimi plosˇcˇami. Zato SSD niso v sˇirsˇi uporabi [6].
Drugi poskus je tehnika, imenovana Hibernator. Preko algoritma ugotovi po-
pularnost podatkov in obremenitev diskov [6]. Nastavlja hitrost diskov in preklopi
v stanje nizke porabe. Podatke s podobnim vzorcem dostopov premakne na disk z
ustrezno hitrostjo [6]. Najpogosteje dostopani so premaknjeni na disk, ki se vrti s
polno hitrostjo. Manj pogosto dostopani so na pocˇasnejˇsih diskih, ostali diski so v
stanju nizke porabe (standby). Da se aplikacija izvede pravocˇasno, lahko disk tudi
pospesˇi [6].
3.6.3 Kombinacija zanesljivosti in varcˇevanja z ener-
gijo
Cˇe zˇelimo kombinirati tehniki varcˇevanja z energijo in izboljˇsanja zanesljivosti
diska, potrebujemo merljivo vrednost za ucˇinek obeh tehnik v kombinaciji. Vir
[6] je predlagal uporabo zmnozˇka privarcˇevane energije in povecˇanja zanesljivosti
(Energy-Reliability product - ERP). Alternativa je uporaba kolicˇine dodatne ener-
gije, potrebne za izboljˇsavo zanesljivosti, zmnozˇene s povecˇanjem zanesljivosti, kar
so uporabili v viru [6].
V viru [6] so uporabili izklop po preteku nastavljenega cˇasa za varcˇevanje z
energijo in scrubbing za izboljˇsanje zanesljivosti diskov. Izboljˇsava zanesljivosti
pri pregledu (scrubbing) povrsˇine diska je podaljˇsanje cˇasa do izgube podatkov
∆MTTDL. ’Tscrub period’ predstavlja cˇas, ki pretecˇe med dvema zacˇetkoma pre-
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gleda povrsˇine diska.
ERP = ∆Energy ∗∆MTTDL ∝ ∆Energy ∗ 1
Tscrub period
(3.6.1)
V viru [6] so uporabili posnetke (trace) prakticˇne uporabe aplikacij, da so
simulirali dostope do diskov. ERP je uspel meriti interakcijo med tehnikama.
Tako so s pomocˇjo ERP identificirali delezˇ cˇasa neaktivnosti (idle period), ki mora
biti namenjen pregledu povrsˇine diska, da dobimo najboljˇse iz kombinacije. Pri
tem moramo paziti, katero tehniko uporabimo v izbranem cˇasu neaktivnosti [6].
Ker so bili nekateri cˇasi neaktivnosti prekratki (krajˇsi od break-even cˇasa) in izklop
diska ni bil smiseln, so te cˇase namenili za pregled povrsˇine diska [6].
V viru [6] so testirali sledecˇe porazdelitve cˇasov neaktivnosti med tehnikama:
1. V zacˇetku aplikacije so vse cˇase neaktivnosti namenili za pregled povrsˇine,
nato so vedno izklapljali disk po preteku cˇasa. Rezultat je slaba zanesljivost
in tudi ERP.
2. Kratke cˇase neaktivnosti so namenili pregledu povrsˇine. Dolgi cˇasi neaktiv-
nosti so bili uporabljeni za izklop diska po preteku cˇasa. Rezultat je bil, da
se je pregled povrsˇine izvedel premalokrat in ERP je imel vrednost blizu nicˇ.
3. Nazadnje so poskusili izmenicˇno menjavanje med tehnikama. Prvi cˇas ne-
aktivnosti bi bil torej namenjen pregledu povrsˇine, drugi izklopu diska po
preteku cˇasa, tretji spet pregledu povrsˇine in tako naprej. Pri tem so pre-
kratke cˇase prepustili pregledu povrsˇine. Ta pristop dodeljevanja tehnik v
cˇase neaktivnosti je dal dobre rezultate v ERP.
ERP je zgolj zacˇetek raziskav odnosov med zanesljivostjo in varcˇevanjem z
energijo in celo vir [6] priznava potrebo po nadaljnjih raziskavah, na primer raz-
iskavah drugih kombinacij med tehnikama zanesljivosti in varcˇevanja, raziskavah
delovanja ERP na vecˇ-hitrostnih diskih, SSD ali hibridnih diskih in tako dalje.
3.7 Varcˇevanje s pomocˇjo prevajalnikov
Strojna oprema ponuja mehanizme za znizˇanje porabe elektricˇne energije, kot so
DVFS, stanja aktivnosti ali izklop nepotrebnih resursov (to so diski v tem raz-
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delku), pod pogojem, da mehanizme sistemski programi tudi uporabijo [3]. Pre-
vajalnik lahko analizira delovanje programa (program behavior), vzorce dostopa
(data access patterns) do pomnilnika in zahtevane resurse (resource requirements)
[3].
Na porabo elektricˇne energije lahko vpliva neposredno z izklopom nepotrebnih
virov ali posredno s podaljˇsanjem cˇasa med uporabo virov [3]. V viru [3] opisujejo
framework za prevajanje (compilation framework), ki spremeni kodo programov in
vstavi upravljanje z resursi, da znizˇa porabo.
3.7.1 Staticˇno prevajanje
Prevajalnik dolocˇa hitrosti diskov, razpored podatkov in razdaljo pred-prevzema
(pre-fetch distance) za podatke z diska ob prevajanju aplikacije. V viru [3] pred-
stavijo predlog za staticˇni framework prevajalnika, ki to zmore.
Razdalja pred-prevzema
Znanstvena aplikacija, ki se izvaja na rezervirani mnozˇici procesorjev [7], ima v
sebi vecˇ vgnezdenih zank [3]. Program brez prilagoditve kode izmenicˇno prehaja
med cˇasom dostopa do diska in cˇasom racˇunanja s podatki. Ti cˇasovni intervali so
zaporedni. Izgubimo ’Td’ ciklov za prenos bloka z diska [3].
Framework doda operacijo pred-prevzema (prefetch). V cˇasu racˇunanja s po-
datki za trenutni interval socˇasno nalaga podatke z diska, preden bodo ti potrebni
pri racˇunanju v naslednjem intervalu [3]. Vzporednost obdelave podatkov in nala-
ganja z diska sicer zmanjˇsa cˇas izvajanja aplikacije, s cˇimer prihrani skupno porabo
energije, toda ne znizˇa porabe energije na diskih [3].
Cˇe zˇelimo pred-nalozˇiti blok iz diska, preden ga bomo potrebovali, moramo po-
znati razdaljo pred-prevzema ’d’, ki je sˇtevilo iteracij zanke, potrebnih, da skrijemo
vhodno-izhodno latenco [3].
d =
⌈
Td
s+ Tpf
⌉
(3.7.1)
V enacˇbi 3.7.1 je ’Td’ ocenjena vhodno-izhodna latenca (v ciklih) in je odvisna
od hitrosti vrtenja diska [3]. ’Tpf ’ je rezˇija (overhead) potrebna za operacijo
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pred-prevzema (v ciklih). ’s’ je sˇtevilo ciklov po najkrajˇsi poti skozi telo zanke
[3].
Da znizˇamo porabo elektricˇne energije na diskih, lahko znizˇamo hitrost vrte-
nja diskov. Vir [3] v svojih virih navaja, da je poraba elektricˇne energije diska
kvadratno proporcionalna hitrosti vrtenja diskov. Zato so z zacˇetnih 12000 vrtlja-
jev na minuto (revolutions per minute - RPM) nastavili diske na 6000 RPM [3].
Razdalja pred-prevzema ’Td’ se je podvojila, vendar omogocˇila obratovanje diskov
pri znizˇani porabi elektricˇne energije. V cˇasu, ko disk ne izvaja pred-prevzema, je
v stanju neaktivnosti (idle) [3].
Primer preoblikovanje kode
Prevajalnik mora preoblikovati kodo, da lahko izkoristimo pred-prevzemanje. Polje
’V1’ se nahaja na disku (disk-resident array). Primer kode [3]:
for i=0 to N-1 {
for j=0 to M-1 {
... V1[i][j] ...
}
}
Ta primer naj bi po uporabi predloga za framework po vkljucˇitvi operacij pred-
prevzema imel kodo, podobno [3]:
for i=0 to N-1 {
j = 0;
// zacetek , pred -prevzamemo blok
PF( &V1[i][j] );
// stabilno stanje , pred -prevzem bloka in racunanje
for jj=0 to M-1-d, za korak b1 {
PF( &V1[i][j+d] );
for j=jj to jj+b1 {
... V1[i][j] ...
}
}
// zakljucek , racunanje z zadnjim blokom
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for j=M-d to M-1 {
... V1[i][j] ...
}
}
Hitrosti diskov
Aplikacije si predstavljamo kot mnozˇico vgnezdenih zank P = (LN1, LN2 . . . LNs).
Program se uporabi kot vhod v algoritem za izbiro hitrosti diskov, vkljucˇno z
hitrostmi diskov, ki so na izbiro RPM nivoji = (min . . . max). Vrne izbrane
hitrosti za vsako polje, shranjeno na diskih [3].
Za zacˇetek izpraznimo mnozˇico predlaganih hitrosti ’G’ za posamezno polje
’Vk’, ki je shranjeno na enem izmed diskov. Dolocˇi se rezˇija pred-prevzema ’Tpf ’
(sklepam, da podatek posreduje prevajalnik v predlagani framework, ker to v viru
[3] ni navedeno).
Tpf = rezija pred -prevzema
for Vk ∈ ν {
G[Vk] = 0;
}
Za vsako izmed gnezd zank ’LNi’ se izmeri cˇas pridobitve bloka z diska ’Td’ pod
mozˇnimi hitrostmi diskov. Nazadnje dobimo predlagane hitrosti diskov za vsako
referenco na polje [3]. Ker gremo od minimalne hitrosti RPM k maksimalni,
postane razdalja pred-nalaganja vse krajˇsa in pogoj ni izpolnjen za majhna sˇtevila
iteracij skozi gnezdo zank. Ob premajhnem sˇtevilu iteracij pred-prevzemanje ni
mogocˇe [3]. Sˇtevilo ciklov, potrebnih za izvedbo zanke ’si’, v framework posreduje
prevajalnik (ponovno sklepam, ker v viru [3] to ni navedeno).
for vsako gnezdo zank LNi ∈ P {
si = stevilo ciklov skozi gnezdo zank LNi
for vsako hitrost RPM ∈ RPMnivoji {
// sklepaj , da je ai element iz polja Vk
for vsako referenco na polje ai {
izracunaj latenco diska Td(RPM);
izracunaj razdaljo pred -prevzema
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dRPM =
⌈
Td(RPM)
s+Tpf
⌉
;
if (dRPM > skupno st. iteracij skozi LNi)
G[Vk] = G[Vk] ∪ RPM;
}
}
}
Ker lahko dostopamo do istega polja iz razlicˇnih gnezd zank, se izbere najvecˇja
hitrost diska za to polje [3]. Preucˇevano polje dodamo k skupini z ustrezno
hitrostjo.
for vsako polje Vk ∈ ν {
izbraniRPM = { RPM | RPM ∈ G[Vk] in je MAX(G[Vk]) };
skupina(izbraniRPM ) = skupina(izbraniRPM ) ∪ Vk;
}
Razpored podatkov
Zadnji korak v predlogu je dodeljevanje polj na diske z ustrezno nastavljeno hi-
trostjo. Vhod v algoritem za dodeljevanje polj k diskom vsebuje kodo programa
P = (LN1, LN2 . . . LNs) in v prejˇsnjem koraku grupirana polja glede na potrebno
hitrost diskov ’skupina(izbraniRPM )’. Rezultat tega bo razpored podatkov (data
layout) [3].
Za zacˇetek se dolocˇi sˇtevilo diskov ’vsi diski’, sˇtevilka diska, od katerega za-
cˇnemo data striping ’init disk’, sˇtevilo dostopov do polja Vk ’teza[Vk]’ in celotno
sˇtevilo dostopov v programu ’vsateza’. Izvor teh informacij v viru [3] ni pojasnjen,
sklepam, da jih posreduje prevajalnik v predlagani framework.
vsi_diski = stevilo diskov , ki kolikor jih je na voljo;
init_disk = 0;
teza[Vk] = stevilo dostopov do polja Vk;
vsa_teza = stevilo vseh dostopov v programu;
Izmed diskov z ustrezno hitrostjo, polja podatkov, ki imajo vecˇ dostopov, do-
bijo vecˇjo tezˇo in z njo proporcionalno tudi vecˇ diskov z enako hitrostjo, med
katerimi so polja porazdeljena (data striping) [3].
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for vse hitrosti RPM ∈ RPMnivoji {
for vsako polje Vk ∈ skupina(RPM) {
sum += teza[Vk];
cez_n_diskov(Vk) = vsi_diski *
⌈
sum
vsa teza
⌉
;
vsi_diski -= cez_n_diskov(Vk);
}
}
Sedaj porazdelimo polja med diske na podlagi podatka, cˇez koliko diskov se bo
polje porazdelilo ’cez n diskov’ (stripe factor) [3].
for vsako polje Vk ∈ skupina(RPM) {
zacetni_disk(Vk) = init_disk;
init_disk += cez_n_diskov(Vk);
}
S tem smo dolocˇili za posamezno polje potrebne podatke za porazdeljevanje
(data striping) [3]:
• Na katerem disku se polje zacˇne (’zacetni disk’),
• cˇez koliko diskov se porazdeljuje (’cez n diskov’) in
• velikost delca polja.
Velikost delca polja lahko izracˇunamo glede na velikost polja: velikost poljacez n diskov . Sedaj
bi morali preoblikovati kodo, kot smo podali v primeru. Razdalja za pred-prevzem
je bila izracˇunana v prejˇsnjem pod-naslovljenem koraku [3].
3.7.2 Dinamicˇno prevajanje
Drugi vir v viru [3] predstavi framework, ki upravlja z diski dinamicˇno v cˇasu izva-
janja. Primer dinamicˇnega prevajalnika je prevajanje in nato tolmacˇenje (interpre-
tacija) v virtualni napravi za programski jezik Java [38]. Framework sestavljajo
[3]:
• dinamicˇno optimizirajocˇ prevajalnik/povezovalnik,
• visoko-nivojna vhodno-izhodna knjizˇica (high-level I/O library - HLIOL),
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• sistem mini-podatkovne baze ali meta-podatkovni upravitelj,
• upravitelj razporeditve (podatkov).
Framework naredi dostop do mnozˇice podatkov abstrakten in poenoten, ne-
odvisen od lokacije in tipa medija [3]. Namenjen je vzporednim arhitekturam
shrambe, ki med nivoji diskov vsebujejo podatkovne strezˇnike (network-attached
storage - NAS), omrezˇne diske (storage area network - SAN), aktivne diske ali tudi
terciarno shrambo (tracˇni sistem) [3].
HLIOL vsebuje optimizacijske rutine za dostop do vzporedne arhitekture
shrambe. Te koordinirajo procesorje in diske z upravljanjem pretoka mnozˇic po-
datkov med njimi [3]. HLIOL vsebuje tudi rutine za prenos podatkov med kom-
ponentami shrambe (spremenijo razpored podatkov v shrambi). HLIOL je na-
menjena vecˇ-procesorskim sistemom in zahteva identifikacijsko sˇtevilko procesorja
v svojih rutinah [3]. Poizvedbene rutine, poslane k meta-podatkovnemu upra-
vitelju, za trenutnimi lokacijami mnozˇice podatkov in ohranitev istega imena za
mnozˇico podatkov omogocˇijo abstrakcijo in poenostavijo prenos mnozˇice podatkov
po arhitekturi shrambe [3].
Meta-podatkovni upravitelj hrani [3]:
• Vzorce dostopov do mnozˇic podatkov in odnose med njimi, na primer, katere
mnozˇice se naslavljajo skupaj.
• Statistiko performans vhodno-izhodnih dostopov.
• Trenutne lokacije mnozˇice podatkov ali delcev od mnozˇice podatkov (subfi-
ling, ki je podoben data striping).
• Cene (cˇase), potrebne za izvedbo rutin iz HLIOL.
Upravitelj razporeditve ureja razpored podatkov v hierarhiji shrambe [3]. Iz-
vaja prenose podatkov med enotami shrambe ali spremembe na mnozˇici podatkov,
ki je zˇe porazdeljena (data striped) med vecˇ komponentami shrambe. Za primer je
sprememba velikosti delca (strip size) na posameznih enotah shrambe [3]. Upravi-
telj razporeditve lahko dobi vecˇ zahtev po spremembi razporeditve od prevajalnika
iz vecˇ aplikacij. Upravitelj lahko zavrne zahtevo po prerazporeditvi, cˇe optimizacija
ni koristna globalno [3].
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Opis prevajalnika s primeri delovanja
Prevajalnik vsebuje 4 komponente: dinamicˇni prevajalnik, dinamicˇni povezovalnik,
spremljevalca performans (performance tracer), krmilno enoto (steering unit) [3].
Spremljevalec performans iz meta-podatkovnega upravitelja pridobi vzorce do-
stopov. To so podatki, kot so: nacˇin dostopa (bralen ali vecˇinsko bralno-pisalen),
pogostost, s katerimi mnozˇicami podatkov je trenutna mnozˇica dostopana skupaj
(temporal affinity) in podobne [3]. Prav tako pridobi statistiko performans, kot so
sˇtevilo dostopov do diskov, na trak. . . , zgresˇitve v pomnilniku, cˇas vhodno-izhodne
operacije in potrosˇnja energije v komponentah shrambe. Ko zbere te informacije,
jih posreduje krmilni enoti [3].
Krmilna enota se iz posredovanih podatkov odlocˇi, ali je potrebna optimizacija.
Izbere ustrezno rutino iz HLIOL ter aktivira dinamicˇni prevajalnik in povezovalnik,
ki v cˇasu izvajanja izvedeta vstavljeno, izbrano rutino.
Dinamicˇna analiza prevajalnika za izvedbo rutine kolektivnega vhoda-izhoda
(collective I/O) najprej dolocˇi vzorce dostopov do podatkov [3]. Nato dolocˇi
vzorec shrambe teh podatkov. S primerjanjem vzorcev shrambe in dostopov se
prevajalnik odlocˇi, ali bo optimizacija s kolektivnim vhodom-izhodom izvedena.
Nato dinamicˇno spremeni kodo [3]. Pri rutini kolektivnega vhoda-izhoda zˇelimo
zmanjˇsati sˇtevilo dostopov do diskov. Bistvo je, da se vecˇ manjˇsih zahtev zdruzˇi
in zmanjˇsa celotno sˇtevilo zahtev [3].
V rutini kolektivnega vhoda-izhoda za primer branja najprej procesorji komu-
nicirajo med seboj, da je znana kolicˇina podatkov [3]. Nato se dolocˇijo procesorji,
ki bodo izvedli vhodno-izhodno zahtevo, da se minimizira kolicˇina dostopov. Pod-
skupina procesorjev v imenu vseh (vzporedno) izvede zahtevo. Nazadnje se podatki
z med-procesorsko komunikacijo prenesejo do procesorjev, ki jih zahtevajo [3].
Rutina pod-datotek (sub-filing) se sprozˇi, ko se pogosto zahteva velika mnozˇica
podatkov, toda uporabi se le manjˇsi del iz te mnozˇice [3]. Da se preprecˇi prenos
velikih datotek, trenutno uporabniki rocˇno razbijejo datoteke v manjˇse. Ogromna
mnozˇica podatkov je pri sub-filing avtomaticˇno razbita v manjˇse dele (chunks), ki
se v shrambi shranijo kot pod-datoteke. To omogocˇi, da je potrebno prenesti le
manjˇsi kos od celote [3].
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3.7.3 Profiliranje
Drugacˇen pristop k upravljanju razporeditve podatkov (data layout) med diski
omogocˇa profiliranje aplikacije [3]. Diski poznajo stanje aktivnega dostopa (ac-
tive), stanje neaktivnosti (idle) in po dalj cˇasa neaktivnosti so upocˇasnjeni (spin-
down) v stanje pripravljenosti (standby), ki je stanje nizke porabe elektricˇne ener-
gije [3]. Po potrebi se disk pospesˇi (spin-up) in vrne v stanje aktivnosti. To
je najbolj preprost model upravljanja z energijo diskov na strezˇnikih [3]. Tako
upocˇasnitev kot pospesˇitev (spin-up) zahtevata cˇas in energijo, zato zˇelimo zma-
njˇsati sˇtevilo le teh. Zˇelimo tudi zakasniti cˇas uporabe diskov, da podaljˇsamo cˇas
nizke porabe [3].
Razporejanje podatkov po diskih
Razporejanje datotek med diski (file striping) razbije velike datoteke na manjˇse
delce in jih shranjuje na podskupino diskov v krozˇnem ponavljanju (round-robin).
Trojcˇek informacij (start disk, stipe factor, stripe size) nam pove razpored podat-
kov med diski [3]:
• Start disk pove identifikacijsko sˇtevilko diska, na katerem se drobci datoteke
zacˇnejo.
• Stipe factor pove sˇtevilo diskov, med katerimi se datoteka porazdeljuje.
• Stripe size sporocˇi, kako velik je prostor za delec (strip) datoteke, ki se shrani
v trenutku vpisa.
Cilj tega postopka je omogocˇiti vzporedne dostope do diskov in porazdelitev do-
stopov [3]. Vecˇ obstojecˇih datotecˇnih sistemov in vhodno-izhodnih knjizˇic za
visoko-zmogljive sisteme ima application programming interface (API), ki posre-
dujejo razpored podatkov ob kreaciji datoteke [3]. Za primer Parallel virtual file
system (PVFS) omogocˇa uporabniku spremembo privzetih parametrov razporeda.
Izvedba
Najprej se v kodo aplikacije vstavijo ukazi za zbiranje informacij za vsak dostop
do diskov. Rezultat je znano zaporedje dostopov z informacijami [3]:
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• ’Xi’ za identiteto polja, ki je shranjen na disku,
• ’ai’ za odmik do naslovljenega elementa polja in
• ’ti’, ki je cˇasovni odmik (timestamp) od zacˇetka aplikacije, ki se zmanjˇsa za
cˇas vhodno-izhodne operacije (access time - disk IO time).
Ko poznamo zaporedje ((X1, a1, t1), (X2, a2, t2) . . . (Xn, an, tn)), izberemo
razpored podatkov (data layout) med diski s porazdeljevanjem podatkov (data
striping) med njimi tako, da minimiziramo konfliktne dostope znotraj in med polji
[3]. Konflikti nastanejo pri dostopu znotraj polja (intraarray), ko dostopamo na isti
disk (do istega polja), vendar do drugih elementov, v manjˇsem cˇasovnem razmiku
dostopov, kot je odzivni cˇas diska [3]. Primer: (X2, a1, 200 ms) in (X2, a10, 201
ms), odzivni cˇas diska R = 10 ms. Konflikti med polji (interarray) nastanejo pri
dostopu razlicˇnih polj do istega diska v manjˇsem cˇasovnem razmiku dostopov kot
je odzivni cˇas diska [3]. Primer: (X2, a1, 100 ms) in (X4, a1, 108 ms), odzivni cˇas
diska R = 10 ms.
Ob velikem sˇtevilu diskov je iskalni prostor za izbiro nastavitev porazdelitve
podatkov prevelik [3]. Profiliranje najprej izbere stripe factor, sledi stripe size
pod restrikcijo prejˇsnje izbire in nazadnje start disk. V tem je profiliranje hitro
hevristicˇno iskanje nastavitev z nastavitvami blizu optimalnih v vecˇini primerov
[3].
Primer za ilustracijo
Polja so shranjena v eni datoteki (niso razdrobljena) [3]. Imamo sˇest diskov,
odzivni cˇas (response time) pet milisekund. Vsaka iteracija katerekoli izmed treh
zank vzame deset milisekund [3].
Prva zanka:
for i=0 to 2047 {
... X[i] ...;
... X[i+1024] ...;
... Y[i] ...;
}
Druga zanka:
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for i=0 to 1023{
... Z[i] ...;
... Z[i+256] ...;
... Z[i+512] ...;
}
Tretja zanka:
for i=0 to 4095{
... X[i] ...;
}
Po analizi dostopov v treh zankah profiliranje zakljucˇi, da polje X potrebuje
(najmanj) 2 diska, polje Y (najmanj) 1 disk in polje Z (najmanj) 3 diske [3]. Kot
se opazi, gre za sˇtevilo dostopov iz teles zank, da bi omogocˇili vzporeden dostop
na diske.
Recimo, da datotecˇni sistem podpira 256B, 512B, 1024B in 2048B velikosti
delcev (stripe size) [3]. V prvi zanki, ker polje X porazdeljujemo med 2 diska,
velikost delca 256B povzrocˇi 2048 konfliktov, 512B povzrocˇi 2048 konfliktov, 1024B
nobenega in 2048B povzrocˇi 1024 konfliktov, vsi so notranji. Izbere se velikost
delca, ki povzrocˇa najmanj konfliktov, to je 1024B za polje X [3]. Pri polju Z
imamo: ob 256B nobenega konflikta, pri 512B jih je 1024, pri 1024B jih je 2048 in
ob 2048B jih je 3072. Torej 256B delci so izbrani za polje Z [3]. Polje Y seveda
izpustimo, ker je njegova datoteka v celoti na enem disku [3].
Zacˇetni disk se izbere za posamezno polje na nacˇin, ki minimizira konflikte v
dostopih razlicˇnih polj [3]. Polje X trivialno postavimo na disk 0. Polje Y, zaradi
prve zanke izbira med preostalimi (tretji, cˇetrti, peti ali sˇesti disk). Izberemo disk
2 (tretjega). Polje Z prav tako izbira diske, da ni konfliktov pri dostopih s polji X
in Y [3]. Rezultat je lahko vecˇ razporedov.
polje start disk stripe factor stripe size
X 0 2 1024B
Y 2 1 2048B
Z 0 3 256B
Vendar bi lahko ustvarili tudi ekvivalenten razpored z enakim stevilom kon-
fliktov [3]:
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polje start disk stripe factor stripe size
X 0 4 1024B
Y 4 2 1024B
Z 0 6 256B
Vendar je alternativa slabsˇa na podrocˇju energetske ucˇinkovitosti. Pri prvo-
tnem razporedu so aktivni najvecˇ trije diski in so v poskusu v viru [3] zahtevali
sˇest prehodov v aktivno stanje. Alternativa je zahtevala trinajst. Kot sem omenil
na zacˇetku razdelka, preklop med stanji diska zahteva cˇas in energijo. Za graficˇno
predstavitev vas vabimo, da si ogledate vir [3].
3.7.4 Varcˇevanje na komunikacijah
Arhitekture ”omrezˇja na cˇipu“ (network-on-chip) so se pojavile kot alternative
vodilom od tocˇke do tocˇke. V viru [3] navajajo raziskave, kjer so ugotovili pri-
hranke energije po kvadratni funkciji in linearni upad zmogljivosti komunikacijskih
kanalov ob uravnavanju elektricˇnih napetosti oziroma frekvenc na njih.
Strojni nadzor porabe elektricˇne energije v omrezˇjih na cˇipu preverja obreme-
nitev posameznega kanala in nato ustrezno nastavi elektricˇno napetost oziroma
frekvenco za komunikacijski kanal [3]. Ob neuporabi ga izklopi. Ta pristop je
najbolj sˇtudiran, vendar naj bi s prevajalniki potencialno dosegli boljˇse rezultate
s staticˇno analizo komunikacij in staticˇno (vnaprej) nastavili napetosti komunika-
cijskih kanalov [3].
Z uporabo zbrane statistike
V viru [3] citirajo pristop z uporabo zgodovine uporabe komunikacijskih kana-
lov. Namenjen je dvodimenzionalni mrezˇni arhitekturi s staticˇnim algoritmom
za iskanje poti (routing) skoznjo. Omrezˇje je dostopno prevajalniku skozi vme-
snik (interface) [3]. Cilj je, da prevajalnik spremeni kodo programa in upravlja
z omrezˇjem skozi vmesnik z uporabo uravnavanja napetosti (oziroma frekvence)
[3].
Ko se izvaja gnezdo zank aplikacije, se zbere statistika uporabe komunikacij-
skih kanalov v zgodnjih iteracijah (med izvajanjem aplikacije) [3]. Iz te se izracˇuna
dovoljena zakasnitev komunikacije in pasovne sˇirine za komunikacijske kanale, ki
ne bodo delovali pri polni zmogljivosti. Na podlagi izracˇunov se nato izbere ustre-
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zna elektricˇna napetost oziroma frekvenca za komunikacijske kanale [3]. Preostale
iteracije gnezda zank se izvajajo pod nastavljenimi omejitvami komunikacij. Al-
goritem temelji na pojavu komunikacijskih vzorcev v sledecˇih iteracijah zank [3].
S staticˇno analizo
Drugi pristop je namenjen vzporednim aplikacijam, ki uporabljajo izmenjavo spo-
rocˇil (message passing comunication) [3]. Med-procesorska komunikacija naj bi
bila zˇe optimizirana, na primer z vektorizacijo (message vectorization) in zdruzˇe-
vanjem (message coalescing) sporocˇil [3]. In procesi morajo biti zˇe dodeljeni k
procesorjem.
Koda, ki ustreza zgoraj nasˇtetim pogojem, se analizira in izdela se graf komu-
nikacije med procesi (lahko berete tudi: ”med procesorji“) [3]. Nato se z analizo
kriticˇne poti v grafu dolocˇijo ustrezni koraki uravnavanja (velikost preskoka ob
znizˇanju/povecˇanju elektricˇne napetosti) in nastavi se zacˇetna elektricˇna napetost
za komunikacijske kanale [3]. Nazadnje prevajalnik le sˇe vstavi eksplicitne klice
za upravljanje s porabo v kodo.
Ta predlog prevajalnika iz vira [3] izkoriˇscˇa razlike v kolicˇini podatkov, po-
slanih v sporocˇilu ali v kolicˇini dela med posˇiljanjem in sprejemom za varcˇevanje
s porabo elektricˇne energije na komunikacijskih kanalih. Program se ne ustavlja
pri ukazu za posˇiljanje (ne-blokirajocˇa oblika). Ustavi se pri ukazu za sprejem
(blokirajocˇ) [3]. Primera:
• Prvi procesor posˇlje veliko sporocˇilo (1024 objektov) drugemu, nato cˇaka na
sporocˇilo od drugega. Drugi posˇlje manj podatkov (256 objektov) prvemu
in cˇaka na sporocˇilo prvega. V tem primeru znizˇamo napetost na komunika-
cijskem kanalu od drugega procesorja k prvemu, saj vsebuje manj podatkov
in se lahko posˇiljajo pocˇasneje [3].
• Prvi procesor posˇlje sporocˇilo drugemu. Nato kratek cˇas procesira in cˇaka
na sporocˇilo drugega. Drugi procesor posˇlje enako veliko sporocˇilo prvemu.
Nato dolgo cˇasa procesira in cˇaka na sporocˇilo prvega. V tej situaciji znizˇamo
napetost na komunikacijskem kanalu od prvega k drugemu, saj bo drugi
procesor dalj cˇasa zaposlen s procesiranjem, preden bo pripravljen sprejeti
sporocˇilo [3].
Poglavje 4
Zakljucˇek
Kot je postalo jasno zˇe na zacˇetku v razdelku, namenjenem ogljicˇnemu odtisu,
predstavlja celoten sektor informacijskih tehnologij le 2 % do 2,5 % celoletnega
ogljicˇnega odtisa sveta. Vpliv informacijskih tehnologij na podnebne spremembe
je torej majhen.
Cˇe vas zanima energetska ucˇinkovitost osebnih racˇunalnikov, moramo priznati,
da so ti zˇe energetsko ucˇinkoviti z omejitvami. S tem merim na uhajanje elektronov
skozi ubezˇni tok (leakage current) v tranzistorjih. Vendar bi v tem smislu diplomo
lahko preprosto zakljucˇil s stavkom: ”Pocˇakajte na izum boljˇsih tranzistorjev“.
Sedaj lahko trdim, da imamo zˇe sedaj mehanizme, s katerimi lahko kontroliramo
porabo elektricˇne energije .
Namizni racˇunalniki in prenosne napravice zˇe uporabljajo sisteme za varcˇevanje
z energijo. Novost je vpeljava varcˇevanja z energijo na velike racˇunalniˇske sis-
teme, na superracˇunalnike, kjer se doslej z varcˇevanjem niso trudili. Mehanizme
varcˇevanja s prenosnih naprav z novimi nacˇini uporabe teh mehanizmov lahko vpe-
ljemo za superracˇunalnike. Prilagoditve so trenutno predmet raziskav. S tem smo
v diplomi dosegli pregled podrocˇja in uspeli prikazati nekaj trenutnih predlogov
za racˇunalniˇske sisteme velikih razsezˇnosti.
Podobne manjˇse, evolucijske izboljˇsave so tudi na drugih napravah na podrocˇju
energetske ucˇinkovitosti. Izjema so organske, plosˇcˇate LED svetilke in druge na-
prave, kjer vkljucˇitev organskih materialov predstavlja vecˇjo novost.
Vsak razdelek zelenega racˇunalniˇstva, razen razdelka o dinamicˇnem uravnava-
nju frekvence procesorja (3.2), je prevod izsledkov neodvisnih raziskav s podrocˇja
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zelenega racˇunalniˇstva, kjer so bili rezultati zˇe normalizirani in predstavljeni ne-
odvisno od sistema. Zato ne morem navesti konkretnih porab (koliko vatov) in
prihrankov ob vpeljavi algoritma ali sistema iz posameznega poglavja in sˇe manj
kombinacije teh. Zadovoljiti smo se morali zgolj z manjˇsim uspehom v spoznanju
teh mehanizmov.
V splosˇnem, pri problemu podnebnih sprememb, strokovnjaki za podnebne
spremembe, okoljski aktivisti in tudi strokovnjaki drugih naravoslovnih znanosti
svarijo, da se cˇas za omejitev posledic podnebnih sprememb izteka. Svetovne
vlade naj se ne opirajo na slepo upanje, da bo izumljena ”magicˇna palicˇica“,
ki bo problem enostavno odpravila. S tem dokumentom upam, da smo bralca
prepricˇali, da vzroki za slabo resˇevanje problema podnebnih sprememb nikakor
niso v pomanjkanju tehnologij ali idej. S tem sem prisiljen zakljucˇiti, da podnebne
spremembe niso tehnolosˇki problem.
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